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SAMMANFATTNING 
Fjärrvärmesystem finns i fem av de halländska centralorterna; Kungsbacka, Varberg, Falken-

berg, Halmstad och Hyltebruk. I Laholm finns enbart mindre lokala leveranser av värme. Le-

veranserna är dock relativt små i förhållande till befolkningsunderlaget, bortsett från Halm-

stad. 

En relativt stor del av fjärrvärmen kommer från spillvärmekällor och avfallsförbränning, dvs. 

värme som om den inte tillvaratas i fjärrvärmesystem annars går förlorad. En sammanbind-

ning av de halländska orterna med transiteringsledningar möjliggör en ökad användning av 

dessa värmekällor. Även beräkningar på ett nytt kraftvärmeverk i Falkenberg har utförts. 

Det ekonomiska utfallet visar på att endast ett beräkningsfall är ekonomiskt lönsamt; en led-

ning mellan Värö och Kungsbacka. En ledning Värö – Kungsbacka förutsätter dock att priset 

för spetsånga från Södra Cell blir relativt låg, annars kan inte investeringen i en transiterings-

ledning betala sig. Beräkningarna visar även att detta fall skulle medföra minskade CO2-ut-

släpp i Halland på i genomsnitt 11 kton/år. 

Lönsamhet är nära att uppnås för ett nytt lokalt kraftvärmeverk i Falkenberg. Med mer gynn-

samma indata skulle ett kraftvärmeverk kunna uppföras och därigenom medföra minskade 

koldioxidutsläpp på i genomsnitt 31 kton/år. 
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1 BAKGRUND 
FVB Fjärrvärmebyrån ab utförde på uppdrag av Falkenberg Energi, Varberg Energi och 

Energiverken i Halmstad (nuvarande Halmstads Energi och Miljö) en utredning under 2003 

för att undersöka om det fanns ekonomisk bärighet i att förbinda dessa orter med transite-

ringsledningar för fjärrvärme för att öka möjligheterna till att utnyttja spillvärme, kraftvärme 

och minskat behov av topplastanläggningar. Slutsatsen blev att det var lönsamt att bygga en 

ledning mellan Varberg och Falkenberg och att ett större nytt kraftvärmeverk i Falkenberg 

med export av värme till Varberg och Halmstad också var lönsamt. Förutsättningarna ändra-

des dock när Energiverken i Halmstad beslutade att uppgradera de äldre avfallspannorna och 

lönsamheten försämrades. 

Länsstyrelsen i Halland har nu givit FVB i uppdrag att uppdatera den gamla studien samt ut-

vidga den till att även innefatta Kungsbacka, Laholm och Hyltebruk samt de mindre orter som 

ligger utmed den tänkta ledningsdragningen. 

 

2 REGIONAL FJÄRRVÄRME 
Fördelarna med ett regionalt fjärrvärmenät består i att kunna öka möjligheten att tillvarata 

industriell spillvärme, värme från avfallsförbränning, öka produktionen av kraftvärmeprodu-

cerad el, minska behovet av lokala topplastanläggningar samt möjliggöra utbyggnad av lokala 

närvärmenät i anslutning till ledningsdragningen. 

Nackdelarna med ett regionalt fjärrvärmenät är främst de stora investeringskostnaderna för 

ledningsdragningen, men även ökade distributionsförluster. 

Syftet med denna rapport är att utreda förutsättningarna för regional fjärrvärme i Halland och 

att beräkna om det finns ekonomiska förutsättningar för att anlägga transiteringsledningar 

mellan de sex centralorterna i de halländska kommunerna. 

 

3 VÄRMEMARKNAD 
Fjärrvärmemarknaden i olika städer och samhällen varierar kraftigt i landet. Faktorer som be-

byggelsetäthet och tillgång till billig värmeproduktion är sannolikt det som mest påverkar hur 

stor marknadsandel ett lokalt fjärrvärmeföretag kan uppnå. 

En sammanställning av antal tätortsinvånare från SCB och enskilda fjärrvärmeföretags vär-

meleveranser redovisas i Figur 1. 
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Figur 1.  Fjärrvärmeleveranser per tätortscapita i Sverige 2009. Falkenberg markerat rött, Halmstad svart, Hyltebruk brunt, 
Kungsbacka grönt och Varberg gult. 

 

Figur 2.  Fjärrvärmepriser enligt Nils Holgerssonundersökningen 2011. Uppgift saknas för Hyltebruk. 
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3.1 Kungsbacka 
Statkraft Värmes fjärrvärmesystem i Kungsbacka omsätter ca 130 GWh, vilket motsvarar ca 

6,8 MWh/tätortsinvånare. Om 10 år beräknas leveranserna ha ökat till ca 155 GWh. 

3.2 Varberg 
Varberg Energis fjärrvärmesystem i Varbergs centralort omsätter ca 160 GWh, vilket motsva-

rar ca 4,9 MWh/tätortsinvånare. Om 10 – 20 år antas leveranserna ökat till 185 – 200 GWh. 

3.3 Falkenberg 
Falkenberg Energis fjärrvärmesystem i Falkenbergs centralort omsätter ca 71 GWh, vilket 

motsvarar ca 3,5 MWh/tätortsinvånare. På grund av att befintlig produktionskapacitet är 

knapp görs inga nyanslutningar. Med antagande om att befintliga kunder kommer att utföra 

besparingsåtgärder kommer därmed leveranserna att minska till 62,5 år 2024. Om ny produk-

tionskapacitet tillkommer antas i stället att leveranserna kommer att öka tack vare nyanslut-

ningar till 79,5 GWh under samma tidsperiod enligt prognoser från Falkenberg Energi. Vi har 

i prognoserna i beräkningarna antagit en utbyggnad till 75 GWh om 10 år. 

3.4 Halmstad 
Fjärrvärmeleveranserna i Halmstad uppgår i dagsläget till ca 550 GWh per år. Halmstads tät-

ort har 55 688 invånare (år 2005), vilket ger en medelleverans på 9,9 MWh/tätortsinvånare. 

Värmeförsäljningen antas öka under de närmsta 10 åren till 650 GWh och därefter stagnera på 

den nivån. 

3.5 Laholm 
I Laholm finns inget utbyggt fjärrvärmesystem, endast mindre leveranser från biogaseldade 

panncentraler. 

3.6 Hyltebruk 
Fjärrvärmeleveranserna i Hyltebruk sköts av stiftelsen Hyltebostäder och värmen köps från 

Stora Enso. Värmeleveranserna uppgår till ca 16 GWh, vilket motsvarar ca 4,3 

MWh/tätortsinvånare. Denna volym antas vara relativt konstant under de 20 år som beräknas. 

3.7 Mindre orter 
För de mindre orter som ligger längs den planerade ledningsdragningen antas en generell nivå 

på värmeleveranserna kopplat till antalet invånare. Då variationerna i Figur 1 är mycket stora 

även för mindre samhällen kan inte någon säker siffra anges. För beräkningarna har en speci-

fik nivå på 5 MWh per tätortsinvånare antagits för de orter där inget närvärmesystem existerar 

i dag, däribland Laholm. För Träslövsläge och Tvååker där Varberg Energi redan har etable-

rade närvärmesystem har verkliga värmebehov använts. 

För Träslövsläge och Tvååker antas framtida leveranser ligga på 5-8 respektive 3-4 GWh, 

vilket motsvarar en värmeförsäljning per capita på 1,9-3,1 respektive 1,2-1,6 MWh/invånare, 

alltså en väsentligt lägre nivå än den vi antagit för de ännu oetablerade orterna. Vår bedöm-

ning är att dessa orter har etablerats med höga kostnader även för produktionsanläggningar, 
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vilket medför att utbyggnaden måst göras mycket kostnadseffektiv. I dessa fall kan därför 

bara stora värmeförbrukningar inom korta avstånd betecknas som ekonomiskt lönsamma att 

ansluta. Om transiteringsledningarna genom Halland visar sig vara ekonomiskt försvarbara 

kommer övriga småorter att passeras och små lokala nät kan etableras utan kostnad för lokala 

produktionsanläggningar. Bedömningen blir därför att småorterna kan expandera mer vid för-

sörjning via transiteringsledningar än i fallet med lokala närvärmesystem. I fallen Träslövs-

läge och Tvååker har dock Varberg Energis prognos på 8 respektive 4 GWh behållits som 

framtida lokala värmeleveranser. För samtliga dessa orter har ingen ytterligare utbyggnad an-

tagits under den beräknade 20-årsperioden. 

 

4 VÄRMEPRODUKTION 
De befintliga fjärrvärmesystemens värmeproduktion redovisas i varaktighetsdiagram, där ett 

helt års driftfall sorteras så att de högsta producerade vintereffekterna visas längst till vänster 

och sommarlasten till höger. Produktionsanläggningen nederst i diagrammet är basproduktio-

nen med de lägsta rörliga produktionskostnaderna som körs under så stor del av året som 

möjligt. Ytan för varje produktionsanläggning motsvarar producerad värmevolym under ett 

år. Eventuell elproduktion visas här på motsvarande sätt, men under x-axeln. X-axeln är gra-

derad i antal timmar per år. 
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4.1 Statkraft Kungsbacka 
Fjärrvärmen i Kungsbacka produceras i flispannan HVV på 12 MW och ett mindre kraftvär-

meverk, BKVV på 6 MW. Bränslet i HVV är grot (grenar och toppar) och bark och i BKVV 

stamvedsflis. Båda är utrustade med rökgaskondensering. Dessutom finns en värmepump och 

oljepanna som topplast. En ny groteldad biopanna på 13 MW är planerad att tas i drift hösten 

2013. 

 

Figur 3.  Varaktighetsdiagram för fjärrvärmeproduktionen i Kungsbacka. 
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4.2 Varberg Energi – Södra Cell Värö 
Huvuddelen av fjärrvärmen i Varberg kommer från Södra Cells anläggning i Värö. Värmen 

består av spillvärme, medeleffekt 24 MW och tillsatsvärme i form av spetsånga, som produce-

ras huvudsakligen i en sodapanna, men även i en barkpanna. Uppskattningsvis 65 % av spets-

ångan kan betraktas som spillånga utan alternativ användning (från sodapannan) och 35 % 

produceras med bark som bränsle. Tillgängligt överskott på ånga varierar med utetemperatur 

och produktionen på Södra Cell. Inne i Varberg finns vidare en biooljepanna på 10 MW samt 

ett flertal naturgaspannor på sammanlagt 42 MW. Vid årsskiftet 2012/2013 planeras en ny 

biobränsleeldad fastbränsleanläggning tas i drift på 2*10 MW. 

Produktionskapaciteten i Värö på 24 MW spillvärme och ca 11 MW spetsånga begränsas av 

att överföringskapaciteten i ledningen mellan Värö och Varberg uppgår till ca 35 MW. När de 

nya biopannorna tas i drift kommer spetsångan främst att agera reserv då spillvärmen inte 

finns tillgänglig. 

Sodapannans ångöverskott (som räknas som spillvärme) varierar både över dygnet och över 

säsong och vid brist täcks detta med ånga från barkpannan. Ångleveranserna tas därför inte 

med i produktionsmixen i Varberg som ”delvis spillvärme” utan kommer att hamna i turord-

ning efter de nya biobränslepannorna. Vid beräkningen av produktionskostnaden blir det dock 

lite missvisande då biobränslepannorna uppvisar högre rörlig produktionskostnad än ångpro-

duktionen. 

 

Figur 4.  Varaktighetsdiagram för fjärrvärmeproduktionen i Varberg. 
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4.3 Falkenberg Energi 
Fjärrvärmen i Falkenberg produceras främst i tre fliseldade pannor i kvarteret Spettet på 8, 2 

respektive 3 MW. De två mindre planeras att ersättas av en ny flispanna. Därutöver finns en 

biooljepanna på 8 MW samt tre naturgaspannor på sammanlagt 12 MW och en oljepanna på 6 

MW. På grund av flispannornas konstruktion krävs ett ”finare” bränsle än normal skogsflis, 

vilket leder till högre produktionskostnad. 

 

Figur 5.  Varaktighetsdiagram för fjärrvärmeproduktionen i Falkenberg. 
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4.4 Halmstads Energi och Miljö 
Halmstads fjärrvärme kommer till stor del från avfallsförbränning, både med tillhörande 

kraftvärmeproduktion (P3) och hetvattenpannor (P1 och P2). Sammanlagd värmeeffekt upp-

går till 65,6 MW och 9 MW el. Därefter kommer spillvärmen från Pilkington på 8 MW och 

biobränsleanläggningen i Oceanen på 42,5 MW värme exklusive direktleverans till Viking 

Malt samt 3,2 MW el. Därefter finns en biooljepanna (Bäckagård) på 30 MW samt tre natur-

gaspannor på sammanlagt 75 MW. 

När lasten i fjärrvärmenätet är lägre än den producerade värmen i avfallskraftvärmepannan 

fläktas överskottet bort och pannan går således i princip alltid på fullast. Elproduktionen från 

P3 påverkas därför inte av efterfrågad värmelast. För de två äldre avfallspannorna utan elpro-

duktion måste dock värmeproduktionen minska vid lägre värmelast. 

Med den planerade utbyggnaden av fjärrvärmesystemet uppstår risk för effektbrist att uppstå 

vid de kallaste dagarna. Ny produktion kommer därför att vara nödvändig även då Halmstad 

enbart skall försörja det egna fjärrvärmesystemet. Livslängden för de två äldsta avfallseldade 

hetvattenpannorna beräknas sträcka sig till år 2024, men hur dessa skall ersättas är i dagsläget 

osäkert. I beräkningarna har därför antagits att nuvarande produktion kan behållas under hela 

den analyserade tidsperioden. Dock antas biooljeeffekten öka från 30 MW till 80 MW i 

Bäckagård för att täcka erforderlig effekt för samtliga driftfall. 

När lasten i fjärrvärmenätet är lägre än den producerade värmen i avfallskraftvärmepannan 

fläktas överskottet bort och pannan går således i princip alltid på fullast. För de två äldre av-

fallspannorna utan elproduktion måste dock värmeproduktionen minska vid lägre värmelast. 

 

Figur 6.  Varaktighetsdiagram för fjärrvärmeproduktionen i Halmstad. Elproduktionen visas under x-axeln. 
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4.5 Stora Enso Hyltebruk 
Värmen består huvudsakligen av spillvärme, men då temperaturen på spillvärmen uppgår till 

maximalt 55°C måste värmen ”spetsas” med processånga. Årsproduktionen består till ungefär 

lika delar av spillvärme respektive ångspets. Processångan kommer från eldning av slam och 

returträ samt en mindre del (ca 11 %) naturgas. 

 

Figur 7.  Varaktighetsdiagram för fjärrvärmeproduktionen i Hyltebruk. 
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med ledningarna. Vid varierande driftfall kommer tryckbilden att variera kraftigt och i vissa 

fall uppstår negativa differenstryck utmed ledningarna. Detta är helt i sin ordning, men bety-

der att inkopplingen av de mindre orterna måste göras via en värmeväxlarstation eller tryck-

växlare för att upprätthålla korrekta trycknivåer i de mindre närvärmesystemen. 
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Ledningarna förläggs utmed mindre eller mellanstora vägar för att enkelt kunna komma fram 

med material och arbetsmaskiner. De vägar som valts antas klara av de begränsningar i fram-

komlighet som uppstår under byggandet. Någon kontroll av större hinder eller svårigheter har 

inte gjorts på plats utan ledningsdragningen har bestämts utifrån översiktskartor. I några fall 

kommer åar, järnvägar och vägar att passeras, vilket komplicerar och fördyrar bygget. Dessa 

hinder finns dock med i uppskattade investeringskostnader, som baseras på ett flertal transite-

ringsledningsprojekt som FVB utfört i Sverige på senare år. I denna förstudie som syftar till 

att undersöka de tekniska och ekonomiska möjligheterna för regional fjärrvärme i Halland 

bedöms denna nivå vara fullt tillräcklig. Om det visar sig vara intressant att gå vidare med 

byggandet av transiteringsledningar måste en noggrannare analys av ledningsförläggningen 

utföras. 

Någon undersökning av överföringskapaciteten i anslutningspunkterna är inte gjord. För att 

möjliggöra import och export av värme kan det bli nödvändigt med förstärkningar av det be-

fintliga fjärrvärmenätet i närheten av anslutningspunkterna. Kostnaden för detta har ej tagits 

med i beräkningarna. 

5.1 Kungsbacka – Varberg (KV) 
Ledningen antas börja vid Hålabäck i Kungsbacka och sedan följa Varbergsvägen via Fjärås 

station, Åsa, Frillesås och till Väröbacka för att där anslutas till den befintliga ledningen mel-

lan Värö Bruk och Varberg. Ledningslängden mellan Kungsbacka och Väröbacka blir ca 33 

km och dimensionen DN300. 

Den befintliga ledningen mellan Värö och Varberg består av en DN350-ledning med två 

tryckstegringsstationer utmed ledningen. Vid anslutningen till Varbergs centrala nät i Lassa-

backa finns en tryckväxlarstation för att öka säkerheten vid hastiga tryckförändringar. Denna 

befintliga ledning är 15,5 km lång till Lassabacka, till centrum ca 20 km och dimensionen 

DN300. 

5.2 Varberg – Falkenberg (VF) 
Ledningen antas börja i närheten av Lasarettet, följa Väskustvägen och passera Träslövsläge. 

Vid Ås dras ledningen österut till Tvååker där ett befintligt närvärmesystem ansluts. Därifrån 

går man vidare till Långås och sedan vidare till norra Falkenberg där den ansluts till det cen-

trala nätet i närheten av korsningen gamla E6 (väg 767) och väg 154. Ledningslängden blir 

totalt ca 29 km och dimensionen DN200. 

5.3 Falkenberg – Halmstad (FH) 
Ledningen antas börja vid Ågårds industriområde i Falkenberg. Sträckningen följer sedan 

gamla E6 (väg 767) via Skrea, Heberg, Slöinge, Getinge och Holm. Kvibille ansluts genom en 

mindre fördelningsledning från väg 767. Anslutningen till befintligt nät i Halmstad antas ske 

vid Kårarp. Total ledningslängd uppgår till ca 34 km och dimensionen DN300 i fallen utan 

kraftvärme eller med ett mindre kraftvärmeverk i Falkenberg. Med ett större kraftvärmeverk 

anläggs en DN400-ledning till Halmstad. 

5.4 Halmstad – Laholm (HL) 
Ledningen antas börja i närheten av trafikplats Halmstad södra (korsningen E6 och Laholms-

vägen) och därefter följa väg 117, passera genom Trönninge, förbi Eldsberga och Genevad, 
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sedan Tjärbyvägen och sedan ansluta ett nytt planerat närvärmenät i norra Laholm nära passa-

gen över Lagan. Total ledningslängd uppgår till ca 21 km och dimensionen DN300. 

5.5 Halmstad – Hyltebruk (HH) 
Ledningen antas börja vid Kristinehed och följa Halmstadsvägen in i Åled, vidare genom 

Sennan och Oskarström. I Oskarström passeras Nissan och ledningen följer Gamla Nissa-

stigen norrut och sedan väg 26 efter Johansfors. Sedan följs Gamla Nissastigen genom Torup 

och sedan väg 686 genom Rydöbruk för att åter följa väg 26 och Hässlehultsgatan genom 

Hyltebruk. Total ledningslängd uppgår till ca 48 km och dimensionen DN250. 

 

6 STRATEGI 
De olika produktionsslagen kan indelas i tre grupper; spillvärme, baslastvärme och topplast-

värme. 

Spillvärmen karaktäriseras av att värmen finns tillgänglig oberoende av värmelasten i syste-

met. Om denna inte tas tillvara i fjärrvärmesystemet kommer den därför att spillas ut i omgiv-

ningen. I gruppen spillvärme ingår även värme från avfallsproducerad kraftvärmeförbränning 

och konventionell kraftvärme som i vissa driftfall uppvisar negativ rörlig produktionskostnad 

då marknadspriset på elproduktionen är så pass högt att elintäkten är högre än den totala pro-

duktionskostnaden för el och värme. Den här typen av värme kommer alltid att exporteras i så 

stor utsträckning som möjligt och begränsas bara av överföringskapaciteten i ledningarna och 

exportmarknadens värmebehov. 

Baslastvärmen består huvudsakligen av fliseldade fastbränsleanläggningar med medelhöga 

rörliga produktionskostnader. Denna värme exporteras om spillvärme eller lokal baslastvärme 

inte är tillräcklig på exportmarknaden, i annat fall används den endast lokalt. 

Spetslastvärme består av gas- eller oljeeldade hetvattenpannor som startas för att täcka vär-

mebehovet vid låga utetemperaturer. Denna värme exporteras endast när effektbrist uppstår på 

exportmarknaden och lokal topplast inte finns tillgänglig. 

För leveranser till orterna utmed ledningarna och för att täcka distributionsförlusterna i led-

ningarna kommer alla tre värmeslagen att användas. Denna värme består av marginalproduk-

tionen i energisystemet och kommer därför att försörjas av en högre andel topplast än de 

större städerna. 

Produktionen antas ske i de produktionsanläggningar som i dag är tillgängliga och i de som är 

planerade att installeras. Då effektbrist uppstår i något system antas att denna kan täckas ge-

nom installation av ny biooljepanna. Denna ytterligare topplast dimensioneras för att täcka 

maximalt effektbehov i fjärrvärmesystemen och distributionsförlusterna. 
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7 PRIORITERING AV PRODUKTION 

7.1 Varberg 
Vid förläggning av ledningar både norrut mot Kungsbacka och söderut mot Falkenberg måste 

en prioritering av export och import att göras. 

Spillvärmen från Värö och värme från de nya biobränslepannorna levereras i första hand 

söderut mot Falkenberg. Spetsångan från Värö går däremot i första hand norrut mot Kungs-

backa eftersom överföringskapaciteten mellan Värö och Varberg är begränsad. 

7.2 Falkenberg 
Vid förläggning av ledningar både norrut mot Varberg och söderut mot Halmstad måste en 

prioritering av export och import att göras. 

Värmeöverskott från ett eventuellt kraftvärmeverk i Falkenberg levereras i första hand söderut 

mot Halmstad och biobränslepannan Spettet används i första hand till att leverera till de 

mindre orterna söderut mellan Falkenberg och Halmstad. 

7.3 Halmstad 
I Halmstads fall kan det vara aktuellt med tre anslutande ledningar; norrut mot Falkenberg, 

österut mot Hyltebruk och söderut mot Laholm. 

Om ledningen till Laholm förläggs kommer alltid denna att prioriteras på de övrigas bekost-

nad eftersom ingen produktionsanläggning är planerad i Laholm utan hela värmebehovet 

måste importeras från Halmstad. När Laholms värmebehov är försörjt kan ett överskott ex-

porteras till Hyltebruk och Falkenberg. 

7.4 Befintlig och planerad produktionskapacitet i respektive central-
ort 

Produktionsprioriteringen för varje enskild ledning finns angiven i nedanstående tabeller där 

den översta anläggningen får den längsta drifttiden. Vid export av värme i transiteringsled-

ningar kommer den efterfrågade maxeffekten öka till följd av leveranser till mellanliggande 

orter och för distributionsförlusterna i ledningarna. Bristsituationen med de befintliga pro-

duktionsanläggningarna uppkommer under driftfall med de lägsta utetemperaturerna, men 

under relativt korta tider. De energimängder som måste produceras är inte så stora och det är 

därför lämpligt att bygga topplastanläggningar i form av biooljeeldade pannor. Vid beräk-

ningarna har därför ytterligare pannkapacitet tillkommit i biooljepannorna i Kungsbacka, Fal-

kenberg och Halmstad. I Laholm placeras en ny panna som täcker behovet då värmen från 

Halmstad tryter, denna antas endast producera värme som används lokalt i Laholm. 
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Kungsbacka Effekt värme Förutsättning 

Spillvärme Värö  Om ledning Kungsbacka – Värö 

Spetsånga Värö  Om ledning Kungsbacka – Värö 

HVV flispanna Kungsbacka 12  

Ny biopanna Kungsbacka 13  

BKVV kraftvärme Kungsbacka 6  

Värmepump Kungsbacka 2,2  

Bioolja Kungsbacka 50  

Olja Kungsbacka 28  

 

Varberg/Värö  Effekt värme Förutsättning 

Spillvärme Värö 24  

Ny KVV Falkenberg  Om ledning Varberg – Falkenberg och nytt KVV Falken-

berg 

Nya biopannor Varberg 20  

Spetsånga Värö 20 Max överföring 35 MW mellan Värö och Varberg 

Bioolja Varberg 10  

Naturgas Varberg 42  

 

Falkenberg Effekt värme Förutsättning 

Avfalls KVV Halmstad  Om ledning Falkenberg - Halmstad 

Avfalls HVC Halmstad  Om ledning Falkenberg - Halmstad 

Pilkington spillvärme Halmstad  Om ledning Falkenberg - Halmstad 

Spillvärme Värö  Om ledning Varberg – Falkenberg 

Ny KVV Falkenberg 20 Om nytt KVV 

Oceanen bio KVV Halmstad  Om ledning Falkenberg - Halmstad 

Spettet bio Falkenberg 13  

Bioolja Falkenberg 8  

Naturgas Falkenberg 12  

Olja Falkenberg 6  

 

Halmstad Effekt värme Förutsättning 

Avfalls KVV Halmstad 39,4  

Avfalls HVC Halmstad 26,2  

Pilkington spillvärme Halmstad 11  

Oceanen bio KVV Halmstad 40  

Ny KVV Falkenberg  Om ledning Falkenberg – Halmstad 

Oceanen naturgas Halmstad 75  

Bäckagård bioolja Halmstad 80  

 

Laholm Effekt värme Förutsättning 

Avfalls KVV Halmstad  Om ledning Halmstad – Laholm 

Avfalls HVC Halmstad  Om ledning Halmstad – Laholm 

Pilkington spillvärme Halmstad  Om ledning Halmstad – Laholm 

Oceanen bio KVV Halmstad  Om ledning Halmstad – Laholm 

Oceanen naturgas Halmstad  Om ledning Halmstad – Laholm 

Laholm bioolja 15 Lokal panna för topplast 
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Hyltebruk Effekt värme Förutsättning 

Avfalls KVV Halmstad  Om ledning Halmstad – Hyltebruk 

Avfalls HVC Halmstad  Om ledning Halmstad – Hyltebruk 

Spillvärme Hylte 12 Sammanlagd värmeeffekt 12 MW 

Spetsånga Hylte 12 Sammanlagd värmeeffekt 12 MW 

Pilkington spillvärme Halmstad  Om ledning Halmstad – Hyltebruk 

Oceanen bio KVV Halmstad  Om ledning Halmstad – Hyltebruk 

 

7.5 Värmeförsörjning mellanliggande orter och ledningar 
Prioriteringen av värmetillförseln i de mellanliggande orterna och för ledningsförlusterna an-

ges i följande tabeller. 

Kungsbacka – Varberg 

Spillvärme Värö 

Spetsånga Värö 

Nya biopannor Varberg 

HVV Kungsbacka 

Biopanna Kungsbacka 

BKVV Kungsbacka 

VP Kungsbacka 

Bioolja Kungsbacka 

 

Varberg- Falkenberg 

Spillvärme Värö 

Kraftvärme Falkenberg 

Ny biopanna Varberg 

Spettet Falkenberg 

Spetsånga Värö 

Bioolja Falkenberg 

 

Falkenberg - Halmstad 

Avfalls KVV Halmstad 

Avfalls HVC Halmstad 

Pilkington spillvärme Halmstad 

Kraftvärme Falkenberg 

Oceanen bio KVV Halmstad 

Spettet bio Falkenberg 

Oceanen gas Halmstad 

Bäckagård bioolja Halmstad 

 

Halmstad – Laholm 

Avfalls KVV Halmstad 

Avfalls HVC Halmstad 

Pilkington spillvärme Halmstad 

Oceanen bio KVV Halmstad 

Oceanen gas Halmstad 

Bäckagård bioolja Halmstad 
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Halmstad - Hyltebruk 

Avfalls KVV Halmstad 

Avfalls HVC Halmstad 

Pilkington spillvärme Halmstad 

Spillvärme Hylte 

Spetsånga Hylte 

Oceanen bio KVV Halmstad 

Oceanen gas Halmstad 

Bäckagård bioolja Halmstad 

 

7.6 Prioritering av export 
I orter med tänkta ledningar åt två eller tre håll måste en prioritering av den exporterade vär-

men göras. I samtliga fall används värmen i första hand till att täcka distributionsförlusterna, 

sedan till att försörja mellanliggande orter och därefter till export till nästa centralort. 

Varberg och Värö kommer i första hand att exportera söderut mot Falkenberg och därefter 

norrut till Kungsbacka. 

Falkenberg har i fallet med nuvarande produktionsresurser ingen möjlighet att exportera 

värme utan blir enbart en importmarknad. Vid beräkningar med ett nybyggt kraftvärmeverk i 

Falkenberg kommer exporten att i första hand gå söderut mot Halmstad och i andra hand 

norrut mot Varberg. 

Halmstad har möjlighet att exportera i tre riktningar; norrut mot Falkenberg, österut mot Hyl-

tebruk och söderut mot Laholm. Exporten kommer i första hand att gå söderut då Laholm 

saknar produktionskapacitet, i andra hand norrut mot Falkenberg och i tredje hand mot Hylte-

bruk. 

För att förtydliga beräkningsgången exemplifieras här hur spillvärmen från Värö kommer att 

användas. 

1. Värmebehov i Varberg 

2. Distributionsförluster ledning söderut 

3. Mellanliggande orter söderut 

4. Värmebehov Falkenberg 

5. Distributionsförluster ledning norrut 

6. Mellanliggande orter norrut 

7. Värmebehov Kungsbacka 

I varje beräknat driftfall kommer alltså den tillgängliga värmen att reduceras för varje listat 

värmebehov. När spillvärmen i Värö inte räcker för varje delpost får nästa produktionsan-

läggning i prioriteringslistan träda in. 
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8 INVESTERINGAR 

8.1 Transiteringsledning 
Den senaste Kulvertkostnadskatalogen är från år 2007. I denna saknas kostnadsuppgifter för 

ledningar större än DN200 i kostnadskategorin D (Exploatering). För att uppskatta rimliga 

värden har i stället erfarenhetsvärden från nyanläggningsprojekt FVB varit involverade an-

vänts under de senaste åren. 

För att överföra värmen inom tillåtna tryckgränser krävs även tryckstegringsstationer utmed 

ledningarna. Hur dessa placeras och dimensioneras har inte studerats i detta uppdrag, men 

erfarenhetsvärden ger att tilläggskostnaden för tryckstegring uppgår till ca 20 % av kostnaden 

för transiteringsledningen. 

 

Figur 8.  Kostnad för fjärrvärmeledning kategori D, exploatering, enligt Kulvertkostnadskatalogen 2007. 

Tabell 1.  Antagen specifik ledningskostnad. 

Dimension Kostnad kr/m år 2007 enligt Kulvert-

kostnadskatalogen 

Aktuell kostnad enligt 

FVB kr/m 

Kostnad inkl. tryck-

stegring kr/m 

DN200 3496 3700 4440 

DN250  4300 5160 

DN300  4900 5880 

DN350  5500 6600 

DN400  6100 7320 
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8.2 Närvärmenät i mellanliggande orter 
FVB har som nämnts tidigare utfört en förstudie för att etablera ett närvärmesystem i Getinge 

på uppdrag av HEM. Ekonomiska nyckeltal för Getinge används för att översiktligt beräkna 

kostnader för närvärme i de övriga orterna. Följande indata har antagits. 

Fjärrvärmecentraler 606 kr/MWh 

Lokalt ledningsnät 1990 kr/MWh 

Summa investering 2596 kr/MWh 

 

Vid anslutning av nya kunder erläggs en anslutningsavgift av den nya kunden. Hur den be-

räknas och används bland de olika fjärrvärmeföretagen har inte studerats, men mycket stora 

variationer är vanliga. Eftersom inte heller några anslutningsavgifter finns med i beräkning-

arna för den väntade expansionen bland de redan etablerade fjärrvärmeorterna har den inte 

heller tagits med för de mellanliggande orterna som i dag saknar etablerade närvärmesystem. 

Då transiteringsledning förläggs mellan Varberg och Falkenberg antas inga investeringar till-

komma i Träslövsläge och Tvååker där lokala närvärmenät redan är etablerade. 

8.3 Kraftvärmeverk i Falkenberg 
Kostnaden för kraftvärmeverk har uppskattats till 1,1 Mkr per MW. Ett mindre kraftvärme-

verk med 20 MW värme och 8 MW el för 308 Mkr och ett större på 50 MW värme och 20 

MW el för 770 Mkr har använts i beräkningarna. 

8.4 Spetslastproduktion 
I Halmstad uppskattas att erforderlig producerad effekt behöver ökas med 50 MW till 80 MW 

i referensfallet, dvs. utan export av värme till andra orter och denna investering finns därför 

inte medtagen i beräkningarna. Vid export av värme krävs att den tillgängliga värmeeffekten 

höjs. Därför antas att biooljeeldade panncentralen utökas med ytterligare 35 MW jämfört med 

referensfallet till en investeringskostnad på 35 Mkr. 

I Falkenberg krävs ytterligare spetslastproduktion i form av biooljepannor i fallet med en led-

ning mellan Varberg och Falkenberg på 17 MW till en kostnad av 17 Mkr. Denna anläggning 

blir dock inte aktuell om ett nytt kraftvärmeverk uppförs i Falkenberg. 

I Laholm antas en lokal biooljepanna på 15 MW till en kostnad av 15 Mkr om en ledning 

byggs mellan Halmstad och Laholm. 

 

9 BRÄNSLEKOSTNADER OCH ELPRISER 
Kostnad för avfallsbränslen är negativ då omhändertagande av avfall medför en mottagnings-

avgift. I dag är mottagningsavgiften 450 kr/ton i Halmstad (motsvarande 163 kr/MWh), men 

den antas sjunka under de närmaste åren till 300 kr/ton (108 kr/MWh) p.g.a. ökad förbrän-

ningskapacitet i andra städer samt ev. minskade avfallsmängder. I beräkningarna antar vi att 

mottagningsavgiften sjunker till 300 kr/ton under en femårsperiod för att sedan stabiliseras på 

den nivån. 
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För samtliga ”rena” spillvärmekällor har den rörliga produktionskostnaden satts till 0 

kr/MWh. För de värmeleveranser som är en blandning av spillvärme och tillsatsbränsle har 

enbart kostnaden för tillsatsbränslet tagits med som rörlig produktionskostnad. Naturligtvis 

finns en överenskommen prisnivå mellan Södra Cell i Värö och Varberg Energi, mellan Pil-

kington och HEM samt mellan Stora Enso och Hyltebostäder vilket vi bortser från i denna 

studie. Vid förläggning av transiteringsledningar för att öka leveranserna för spillvärmen upp-

kommer inte något ökad produktionskostnad. Om en transiteringsledning är lönsam ger den 

ett ekonomiskt överskott som i sin tur får delas mellan de ingående intressenterna; energifö-

retagen och spillvärmeleverantörerna. Hur detta överskott fördelas kommer bli en senare 

fråga. 

De senaste sex åren har den nominella prisökningen på skogsflis varit nästan 7 %. Det är 

knappast troligt att denna höga ökningstakt kommer att hålla i sig, i varje fall inte som medel-

värde för hela den studerade 20-årsperioden som kalkylerna bygger på. Vi har bedömt att en 

prisökning på 3,5 % är ett rimligt antagande. Med en inflationstakt på 1,5 % blir den reala 

prisökningen 2 %. 

 

Figur 9.  Pris på biobränslen till värmeverk. Källa: Energimyndigheten. 

 

Marknadspriset på el har varierat mycket kraftigt på senare år. Månadsmedelvärden finns re-

dovisat i Figur 10 och en tydlig tendens är att ”lägstanivån” har ökat från ca 200 kr/MWh i 

början av 00-talet till 400 – 500 kr/MWh under det senaste året, vilket motsvarar en årlig 

prisökning på 8 – 9 %. Utöver denna prishöjning har pristopparna blivit markant fler, vilket 

kan härledas till stilleståndsperioder i kärnkraftsreaktorer i kombination med hög efterfrågan. 

Även fyllnadsgraden i vattenkraftsdammarna i Sverige och Norge påverkar prisnivån. 

Den mycket höga prisökningstakten kan förklaras med att svenska elpriser har harmonierats 

med prisnivåerna på kontinenten genom att överföringskapaciteten mellan Skandinavien och 
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Finland, Tyskland och Polen har byggts ut. Svenska elpriser sätts därmed på en elmarknad 

som är betydligt större och som till stor del baseras på kolkondenskraftverk med högre rörliga 

produktionskostnader. Det är rimligt att anta att prisökningstakten kommer att bli lägre under 

10-talet än under 00-talet. 

 

Figur 10.  Marknadspris på el, månadsvärden från Nordpool januari 2000 – januari 2012. Fr.o.m. november 2011 beräknas 
ett medelvärde på priset för de fyra elhandelsområdena i Sverige. 

Elcertifikatsystemet infördes 2003 för att gynna utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion. 

De biobränsleeldade kraftvärmepannorna (KVV Falkenberg och Oceanen i Halmstad) som 

eldas med biobränsle får därför en extra intäkt för elproduktionen i form av elcertifikat. Ocea-

nen startades hösten 2008 och certifikaten upphör därför hösten 2023 då pannan är 15 år. 
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Figur 11.  Pris på elcertifikat i Sverige juni 2003 – januari 2012. 

Beräkningar för prisbilden för elcertifikat för ett gemensamt marknadsområde för Sverige och 

Norge finns beskrivna i rapporten ”Gemensamt elcertifikatsystem med Norge” som finns att 

hämta på Energimyndighetens hemsida. Från denna har Figur 12 hämtats. En årlig nominell 

prisökning på 1,8 % (0,3 % realt) har här antagits fram till år 2035. 

 

Figur 12.  Marginalkostnad för elcertifikat hämtad från rapporten ”Gemensamt elcertifikatsystem med Norge”. 
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Övriga bränslepriser har erhållits från HEM. 

 

 

10 ÖVRIGA INDATA 
Vid anslutning till fjärrvärme av de mindre orterna utmed ledningarna kommer den lokala 

uppvärmningen att ersättas. De värmebehov som ersätts antas i dag produceras till hälften i 

vardera lokala värmepumpar respektive lokala pelletspannor enligt de antaganden som görs i 

Nils Holgerssonundersökningen från år 2011. Kostnaden för den lokala uppvärmningen är 

även den hämtad från samma undersökning. I de befintliga närvärmenäten i Träslövsläge och 

Tvååker ersätts brikett- eller pelletseldade pannor med fjärrvärme. 

Distributionsförlusterna i befintliga fjärrvärmesystemen antas vara 8 % i Kungsbacka och 

Varberg, 7 % i Halmstad och 9 % i Falkenberg och Hyltebruk. I samtliga tillkommande orter 

antas en nivå på 11 %. Distributionsförlusterna i transiteringsledningarna är beräknade bero-

ende på dimension och längd för isoleringsstandard serie 2 för konventionella fjärrvärmeled-

ningar. 

Inga tillkommande kostnader för drift och underhåll för nya produktionsanläggningar eller 

ledningar har tagits med i beräkningarna. Dessa förutsätts vara små i förhållande till övriga 

indata. 

Förenklingar i beräkningarna har gjorts genom att samtliga produktionsanläggningar antas 

kunna vara i drift hela året. Vad gäller industriell spillvärme kommer vissa driftstörningar och 

produktionsbortfall att påverka utfallet, men detta har inte tagits någon hänsyn till. Likaså 

antas att fastbränslepannor kan producera värme från fullast på 100 % ner till 0 % med kon-

stant verkningsgrad. I praktiken stängs dessa anläggningar när värmelasten är lägre än 10 – 

20 %. En analys av hur detta påverkar det ekonomiska utfallet för ett nytt kraftvärmeverk i 

Falkenberg görs i avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Bränsle kr/MWh Real prisökning Anmärkning

Grot (grenar och toppar) 215 2,0% Energimyndigheten, skogsflis

Spillvärme Värö 0 0,0%

Spetsvärme Värö 75 2,0% 35 % barkbränsle och 65 % spillånga

Bioolja 880 3,0%

Naturgas 530 3,0%

Stamvedsflis 215 2,0% Energimyndigheten, skogsflis

Olja 880 3,0%

Flis Fbg Spettet 226 2,0% 5 % högre pris än grot

Avfall -163 -10,0% -108 antaget minvärde

Spillvärme Pilkington 0 0,0%

Spillvärme Hylte 0 0,0%

Spetsånga Hylte 106 3,0% 20 % naturgas

Briketter/pellets (bef närvärmesystem) 315 2,0% Energimyndigheten, förädlat biobränsle

Pellets (lokala pannor) 609 2,0% Lokal uppvärmning enligt Nils Holgerssonundersökningen

Lokala värmepumpar 556 1,5% Lokal uppvärmning enligt Nils Holgerssonundersökningen

El marknadspris 450 1,5%

El certifikat 220 0,3% T o m år 2023 för Oceanen KVV i Halmstad
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11 RESULTAT 
För att beräkna nyttan med regional fjärrvärme jämförs varje ledningsalternativ med referens-

fallet. Referensfallet består av nuvarande energisystem med separata fjärrvärmenät i Kungs-

backa, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Hyltebruk. I referensfallet ingår antaganden om 

planerade utbyggnad av systemen och tillkommande produktionsanläggningar. I Laholm antas 

att inget lokalt fjärrvärmesystem anläggs utan uppvärmningen sker individuellt som i dag. De 

befintliga närvärmesystemen i Träslövsläge och Tvååker antas fungera vidare som i dagsläget. 

I resultatet redovisas endast de faktorer som påveras av en sammankoppling av fjärrvärmesy-

stemen. Därför finns t.ex. inga beräkningar av intäkter för fjärrvärme då prissättningen av 

värmeförsäljningen inte antas påverkas av en sammankoppling av fjärrvärmesystemen. 

Lönsamheten i projektet bedöms med nuvärdesmetoden. Kalkylräntan är satt till 6 % och nu-

värdet beräknas under 20 år. Genomgående används en real kalkylränta på 6 %. Denna valda 

räntenivå ska tolkas som en normal realränta på 4 % och ett risktillägg på 2 %. Risktillägget 

är en värdering av den risk som valda indata innebär. Kalkylperioden är vald till 20 år. Genom 

den valda kalkylräntan kommer förhållanden under tidiga år att vara mer betydelsefulla än 

förhållanden under sena år. 

Genomgående beräknas lönsamhet efter diskonterade nuvärden, som presenteras i diagram-

form för varje investeringsalternativ. När den vänstra stapeln med kostnader är lägre än den 

högra med intäkter och minskade kostnader är projektet ekonomiskt lönsamt. Skillnaden 

mellan staplarna är projektets beräknade nuvärdesöverskott. För varje beräkning redovisas 

även kapitalvärdekvoten, där nuvärdesöverskottet relateras till investeringskostnaden. En ka-

pitalvärdeskvot över ett fås för lönsamma projekt; ju högre desto bättre. 

Resultat över värme- och elvolymer, kostnader osv. för de olika åren finns redovisat i tabeller 

i Appendix B. Aktuellt beräkningsalternativ finns angivet överst till höger för varje tabell. 
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Figur 13.  Varaktighetsdiagram för Halland utan några transiteringsledningar. Elproduktion visas under x-axeln. 

11.1 Enbart transiteringsledningar 

11.1.1  Kungsbacka – Varberg 
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Ackumulerat nuvärde 51 Mkr och en kapitalvärdekvot på 1,18. 

11.1.2  Varberg – Falkenberg 

 

Ackumulerat nuvärde -67 Mkr och en kapitalvärdekvot på 0,55. 

11.1.3  Falkenberg – Halmstad 

 

Ackumulerat nuvärde -87 Mkr och en kapitalvärdekvot på 0,67. 
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Spetslastanläggningar 21 0 
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11.1.4  Halmstad – Hyltebruk 

 

Ackumulerat nuvärde -88 Mkr och en kapitalvärdekvot på 0,74. 

11.1.5  Halmstad – Laholm 

 

Ackumulerat nuvärde -71 Mkr och en kapitalvärdekvot på 0,62. 

Kostnader
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kostnader
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11.1.6  Alla ledningar 

 

Ackumulerat nuvärde -457 Mkr och en kapitalvärdekvot på 0,63. 

11.2 Mindre kraftvärmeverk i Falkenberg 
Det överskott av värme som uppstår i kraftvärmeverket i Falkenberg exporteras i första hand 

till Halmstad och i andra hand till Varberg. Eftersom värmebehovet i Halmstad är stort i för-

hållande till Falkenbergs kraftvärmeverk kommer ingen export att ske mot Varberg. 

Halmstads export mot Laholm påverkas genom att mer överskott finns tillgängligt i de egna 

produktionsanläggningarna, men värmebalansen mellan Halmstad och Hyltebruk påverkas 

inte. 

Med ett kraftvärmeverk i Falkenberg blir därför alternativen med transiteringsledningar mel-

lan Kungsbacka och Varberg, Varberg och Falkenberg samt Halmstad och Hyltebruk ointres-

santa alternativ och redovisas inte. Däremot redovisas istället alternativ med ledningar mellan 

både Falkenberg och Halmstad samt Halmstad och Laholm. 
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11.2.1  Utan transiteringsledningar 

 

Ackumulerat nuvärde -17 Mkr och en kapitalvärdekvot på 0,94. 

11.2.2  Falkenberg – Halmstad 

 

Ackumulerat nuvärde -63 Mkr och en kapitalvärdekvot på 0,89. 
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11.2.3  Falkenberg – Halmstad och Halmstad - Laholm 

 

Ackumulerat nuvärde -153 Mkr och en kapitalvärdekvot på 0,79. 

11.3 Transiteringsledningar och större kraftvärmeverk i Falkenberg 
Ett större kraftvärmeverk på 50 MW värme kräver export från Falkenberg då det är för stort 

för Falkenbergs egna behov. Därför utelämnas beräkningsalternativet utan transiteringsled-

ningar. 
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Närvärmenät inkl FC övriga 109 0 

Kraftvärmeverk Falkenberg 291 0 

Spetslastanläggningar 38 0 
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Intäkt elcertifikat 0 89 
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11.3.1  Falkenberg – Halmstad 

 

Ackumulerat nuvärde -236 Mkr och en kapitalvärdekvot på 0,77. 

11.3.2  Falkenberg – Halmstad och Halmstad - Laholm 

 

Ackumulerat nuvärde -263 Mkr och en kapitalvärdekvot på 0,78. 
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11.4 Bidragsmöjligheter 
Följande information har hämtats från respektive hemsidor. 

Naturvårdsverket:  
Klimp 

Regeringen har inte planerat avsätta mer medel för klimatinvesteringar i den här formen. De 

sista besluten om Klimpbidrag, som gäller de ansökningar som kom in i november 2007, togs 

i maj 2008. Genomförandet av Klimpprogrammen pågår till och med 2012. 

RIS 

Den 1 januari 2010 upphörde Rådet för investeringsstöd (RIS). Rådet för investeringsstöd var 

utsett av regeringen och hade till uppgift att fatta beslut i ärenden som rörde bidrag till kli-

matinvesteringsprogram, Klimp, och lokala investeringsprogram, LIP. 

Energimyndigheten: 

EU-stöd 

En ny EU-fond på 146 miljoner euro ska användas för investeringar i energiprojekt och ener-

gieffektivisering på lokal och regional nivå.  

Vilka kan få stöd? 

Stödmottagare ska vara offentliga myndigheter, företrädesvis på lokal och regional nivå, eller 

offentliga eller privata enheter som verkar på uppdrag av dessa. 

Hur länge delas stödet ut? 

De medel som kommer från EU måste fördelas till investeringsprojekt eller tekniskt stöd 

inom en 3-årsperiod, det vill säga senast den 31 mars 2014.  

Ansökan 

Ansökan ställs till fondförvaltaren Deutsche Bank, som också kommer att stå för genomfö-

randet av tekniskt stöd.   

Projekt är berättigade stöd retroaktivt från och med 1 januari 2011. 

12 MILJÖKONSEKVENSER 
Svensk elproduktion domineras av kärnkraft och vattenkraft som vardera står för 40 – 50 % 

av svensk elproduktion. Variationerna i produktionsvolymerna beror på stilleståndstider i 

kärnreaktorerna och på om det är ”torrår” eller ”våtår” vilket påverkar den totalt tillgängliga 

vattenkraften. Dessa elproducenter ger i princip inte ger upphov till några koldioxidutsläpp. 

Övrig svensk elproduktion består av kraftvärme i anslutning till fjärrvärmesystem, industriell 

mottryckskraft och vindenergi. Totalt sett är svensk elproduktion mycket ”koldioxidmager” 

jämfört med andra länder. 

Men en korrekt bedömning av elens miljöbelastning kräver att man studerar den tillkom-

mande elproduktionen som krävs när efterfrågan på el ökar. Denna så kallade marginalel är 

inte synonym med svensk elmix eftersom den svenska elproduktionen har relativt låga rörliga 

produktionskostnader och därför används som ”baslast” i det större internationella elsystemet. 

Sveriges elsystem är i dag fysiskt sammankopplat med det nordeuropeiska elsystemet, främst 

Tyskland och Danmark. I dessa länder dominerar elproduktion i kolkondenskraftverk med en 
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verkningsgrad på 30 – 35 %. På sikt kommer sannolikt elproduktionen i Europa att alltmer 

härröra från gaskombianläggningar med betydligt lägre koldioxidutsläpp, men denna omställ-

ningsprocess kommer att ta tid. I dag och i en nära framtid är det därför korrekt att beräkna 

elens miljöbelastning utifrån att allt tillkommande elbehov måste försörjas av kolkondens-

kraftverk. 

Med denna logik kommer därför nyproducerad biobränslebaserad elproduktion medföra ne-

gativa koldioxidutsläpp då denna el antas ersätta kolkondens någon annan stans i det nord-

europeiska elsystemet. 

Antagna specifika CO2-utsläpp anges i nedanstående tabell. 

Tabell 2.  Specifika CO2-utsläpp för olika bränslen. Källa: Uppenberg et al (2001). 

 

ton/GWh

Bio 1 11 flis, grot

Bio 2 29 bioolja

Spillvärme 1,05

Avfall 88

El 969 Kolkondens

Värmepumpsvärme 0

Naturgas 217

Olja 295
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12.1 Enbart transiteringsledningar 

12.1.1  Kungsbacka – Varberg 
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12.1.2  Varberg – Falkenberg 

 

12.1.3  Falkenberg – Halmstad 
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12.1.4  Halmstad – Hyltebruk 

 

12.1.5  Halmstad – Laholm 
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12.1.6  Alla ledningar 
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12.2 Mindre kraftvärmeverk i Falkenberg 

12.2.1  Utan transiteringsledningar 
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12.2.2  Falkenberg – Halmstad 

 

12.2.3  Falkenberg – Halmstad och Halmstad - Laholm 
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12.3 Större kraftvärmeverk i Falkenberg 

12.3.1  Falkenberg – Halmstad 
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12.3.2  Falkenberg – Halmstad och Halmstad - Laholm 

 

 

13 SLUTSATSER 
Av de studerade fallen är det endast ett som kan visa ett positivt ekonomiskt resultat; ledning 

mellan Kungsbacka och Varberg. Även om utnyttjandet av spillvärme och elproduktion ökar i 

de övriga fallen blir kostnaden för stor att anlägga transiteringsledningar mellan städerna. De 

beräknade resultaten finns sammanställda i nedanstående tabeller. Påverkan på energisyste-

men finns även redovisat för alternativet med en ledning mellan Kungsbacka och Varberg. 
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Summa investeringar Mkr Ej KVV Litet KVV Stort KVV

Inga ledningar 291

KV 285

VF 149

FH 267 557 1039

HH 337

HL 185

FH HL 743 1225

Alla ledningar 1224
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13.1 Ledning mellan Kungsbacka och Varberg 
Lönsamheten för en ledning mellan Kungsbacka och Varberg bygger till största delen på att 

spetsånga från Värö ersätter annan värmeproduktion. 

Kapitalvärdekvot Ej KVV Litet KVV Stort KVV

Inga ledningar 0,94

KV 1,18

VF 0,55

FH 0,67 0,89 0,77

HH 0,74

HL 0,62

FH HL 0,79 0,78

Alla ledningar 0,63

Reduktion CO2 kton/år Ej KVV Litet KVV Stort KVV

Inga ledningar -31,4

KV -10,9

VF -1,3

FH -5,0 -36,2 -69,9

HH -6,9

HL -7,6

FH HL -45,9 -82,8

Alla ledningar -30,9

Spec investering  kkr/ton Ej KVV Litet KVV Stort KVV

Inga ledningar 9

KV 26

VF 116

FH 53 15 15

HH 49

HL 24

FH HL 16 15

Alla ledningar 40
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Figur 14.  Varaktighetsdiagram för Kungsbackas fjärrvärmesystem med import av värme från Värö. 

 

Figur 15.  Varaktighetsdiagram för orterna mellan Kungsbacka och Varberg. 
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Figur 16.  Varaktighetsdiagram för värmeförluster i ledningen mellan Kungsbacka och Varberg samt ledningarna i de an-
slutna mindre orterna. 

 

Figur 17.  Varaktighetsdiagram för Halland med transiteringsledning mellan Kungsbacka och Varberg. Elproduktion visas 
under x-axeln. 
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13.2 Diskussion 
Att binda samman Halland i ett större sammanhållet fjärrvärmesystem är inte ekonomiskt lön-

samt. Anledningen är att värmebehoven är för små i förhållande till avstånden mellan de hal-

ländska städerna och att mängden spillvärme inte är tillräcklig. Investeringskostnaderna för 

ledningar är större än de minskade bränslekostnaderna då mer spillvärme och kraftvärme kan 

tillvaratas. 

Det enda analyserade fallet med relativt bra lönsamhet är ledningsförläggning mellan Värö 

och Kungsbacka då spillvärme från Södra Cell kan tillföras Statkrafts fjärrvärmesystem i 

Kungsbacka. I beräkningarna har då antagits att den rörliga produktionskostnaden för att öka 

mängden levererad spillånga är 0 kr/MWh, då inget ytterligare bränsle erfordras. I praktiken 

kommer inte ren spillånga att kunna utnyttjas utan en blandning av spillånga från sodapannan 

och bränslebaserad ånga från barkpannan att bli aktuell för leveranser till Kungsbacka. Enligt 

uppgift från Södra Cell kan man anta att ca 65 % av ångan kommer från sodapannan. 

Ett mindre lokalt kraftvärmeverk i Falkenberg är relativt nära att uppvisa ekonomisk lönsam-

het. Det är även det alternativ som uppvisar högst reduktion av koldioxid i förhållande till 

investeringskostnad. Grundproblemet i Falkenbergs fall är en alltför liten värmemarknad i 

förhållande till befolkningsunderlaget. Höga fjärrvärmepriser och begränsad produktionska-

pacitet har medfört en stagnation i utbyggnaden. Om Falkenberg Energi lyckas expandera sin 

värmemarknad kommer sannolikt den ekonomiska kalkylen för kraftvärme att förbättras av-

sevärt. 
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Appendix A  INDATA 

A.1 Produktionsanläggningar 

 

*) Litet kraftvärmeverk 20 MW värme + 8 MW el, stort kraftvärmeverk 50 MW 

värme + 20 MW el. 

**) Om ledning till Varberg finns så är effekten 30 MW vid inget KVV, 10 MW vid 

litet KVV och 8 MW vid stort KVV. 

***) Ökad effekt med 15 MW om ledning finns till Falkenberg, ytterligare 10 MW 

för vardera ledningar till Laholm och Hyltebruk. 

****) 40 MW om ledning finns mellan Halmstad och Laholm. 

Referens Alternativ

Bränsle Effekt värme Effekt värme Effekt el

Bränsle-

kostnad

Rörlig prod. 

kostn.

Real 

prisökning

Max rörlig 

prod. kostn.

ton 

CO2/GWh

Kungsbacka HVV Kba Grot 12 12 0,87 215 247 2,0% 11

Biopanna Kba Grot 13 13 0,87 215 247 2,0% 11

BKVV Kba Stamvedsflis 6 6 0,85 215 253 2,0% 11

VP Kba El 2,2 2,2 2,2 213 440

Bioolja Kba Bioolja 24 50 0,9 880 978 3,0% 29

Oljepanna Kba Olja 28 28 0,9 880 978 3,0% 295

Varberg - Värö Spillvärme Värö Spillvärme Värö 24 24 1 0 0 0,0% 1,05

Nya biopannor Vbg Grot 20 20 0,87 215 247 2,0% 11

Spetsånga Värö Spetsvärme Värö 11 11 1 75 75 2,0% 2,045

Bioolja Vbg Bioolja 10 10 0,9 880 978 3,0% 29

Naturgas Vbg Naturgas 42 42 0,9 530 589 3,0% 217

Falkenberg KVV Fbg Grot 0 *) *) 0,87 215 247 2,0% 11

Spettet Fbg Flis Fbg 13 13 0,85 225,75 266 2,0% 11

Bioolja Fbg Bioolja 8 **) 0,9 880 978 3,0% 29

Naturgas Fbg Naturgas 12 12 0,9 530 589 3,0% 217

Oljepanna Fbg Olja 6 0,9 880 978 3,0% 295

Halmstad Kristinehed P3 Hstd Avfall 39,4 39,4 9 0,23 0,89 -163 -183 -10,0% -121 88

Kristinehed P1-2 Hstd Avfall 26,2 26,2 0,78 -163 -209 -10,0% -138 88

Pilkington Hstd Spillvärme Pilkington 11 11 1 0 0 0,0% 1,05

Oceanen bio-KVV Hstd Grot 40 40 3,2 0,08 0,85 215 253 2,0% 11

Oceanen gas Hstd Naturgas 75 75 0,9 530 589 3,0% 217

Bäckagård Hstd Bioolja 80 ***) 0,9 880 978 3,0% 29

Laholm Bioolja Lhlm Bioolja 0 ****) 0,9 880 978 3,0% 29

Hyltebruk Spillvärme Hylte Spillvärme Hylte 12 12 1 0 0 0,0% 1,05

Spetsånga Hylte Spetsånga Hylte 0,95 106 112 3,0% 43,4

Närvärme biopannor 

Träslövsläge, Tvååker Briketter/pellets 0,85 315 371 2,0% 11

Lokala VP Lokala VP 2 556 278 1,5% 485

Lokala pelletspannor Pellets 0,95 609 641 2,0% 11
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Appendix B  RESULTAT 

 

Referensfall

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Värmebehov

Värmeleverans fjv Kungsbacka GWh 130,0 132,5 135,0 137,5 140,0 142,5 145,0 147,5 150,0 152,5 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0

Värmeleverans fjv Varberg GWh 160,0 163,0 166,0 169,0 172,0 175,0 178,0 181,0 184,0 187,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

Värmeleverans fjv Falkenberg GWh 71,0 71,4 71,8 72,2 72,6 73,0 73,4 73,8 74,2 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Värmeleverans fjv Halmstad GWh 550,0 560,0 570,0 580,0 590,0 600,0 610,0 620,0 630,0 640,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Värmeleverans fjv Laholm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Värmeleverans fjv Hyltebruk GWh 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Värmeleverans fjv mindre orter GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Värmeförsäljning närvärme Träslövsläge, Tvååler GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokal värmeproduktion Laholm GWh 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8

Lokal värmeproduktion mindre orter GWh 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8

Värmeproduktion

HVV Kba GWh 87,1 87,5 87,9 88,2 88,6 89,0 89,3 89,7 90,1 90,4 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8

Biopanna Kba GWh 42,6 43,7 44,8 46,0 47,1 48,2 49,3 50,4 51,5 52,6 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

BKVV Kba GWh 6,4 6,9 7,5 8,0 8,6 9,2 9,7 10,3 10,8 11,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

VP Kba GWh 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Bioolja Kba GWh 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Oljepanna Kba GWh 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Spillvärme Värö GWh 144,3 145,5 146,7 148,0 149,2 150,4 151,6 152,8 154,1 155,3 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5

Nya biopannor Vbg GWh 25,9 27,5 29,0 30,6 32,2 33,7 35,3 36,9 38,4 40,0 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6

Spetsånga Värö GWh 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Bioolja Vbg GWh 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Naturgas Vbg GWh 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

KVV Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spettet Fbg GWh 70,2 70,4 70,7 70,9 71,2 71,4 71,6 71,9 72,1 72,4 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6

Bioolja Fbg GWh 6,5 6,7 6,8 7,0 7,1 7,3 7,5 7,6 7,8 7,9 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Naturgas Fbg GWh 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Oljepanna Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kristinehed P3 Hstd GWh 292,0 292,8 293,5 294,2 295,0 295,7 296,4 297,2 297,9 298,6 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4

Kristinehed P1-2 Hstd GWh 144,2 146,1 148,0 149,9 151,9 153,8 155,7 157,6 159,5 161,5 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4

Pilkington Hstd GWh 39,2 40,2 41,2 42,2 43,2 44,1 45,1 46,1 47,1 48,1 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0

Oceanen bio-KVV Hstd GWh 83,6 87,0 90,4 93,8 97,1 100,5 103,9 107,3 110,7 114,0 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4

Oceanen gas Hstd GWh 28,9 31,9 34,9 37,9 40,9 43,8 46,8 49,8 52,8 55,8 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7

Bäckagård Hstd GWh 3,5 4,2 5,0 5,7 6,5 7,2 8,0 8,8 9,5 10,3 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Bioolja Lhlm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spillvärme Hylte GWh 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Spetsånga Hylte GWh 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokala VP GWh 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8

Lokala pelletspannor GWh 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8

Elproduktion

El Kristinehed P3 GWh 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1

El KVV Falkenberg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

El Oceanen GWh 6,7 7,0 7,2 7,5 7,8 8,0 8,3 8,6 8,9 9,1 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
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Referensfall

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Bränslekostnad värme

HVV Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Biopanna Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

BKVV Kba kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

VP Kba kr/MWh 213,4 217,0 220,5 225,1 228,3 231,6 235,1 238,5 242,0 244,8 247,1 250,2 253,2 256,0 258,9 261,9 264,8 267,9 267,4 271,4

Bioolja Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Oljepanna Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Värö kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya biopannor Vbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spetsånga Värö kr/MWh 75,3 76,8 78,3 79,9 81,5 83,1 84,7 86,4 88,2 89,9 91,7 93,6 95,4 97,3 99,3 101,3 103,3 105,4 107,5 109,6

Bioolja Vbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Vbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

KVV Fbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spettet Fbg kr/MWh 265,6 270,9 276,3 281,8 287,5 293,2 299,1 305,1 311,2 317,4 323,8 330,2 336,8 343,6 350,4 357,4 364,6 371,9 379,3 386,9

Bioolja Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Fbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Oljepanna Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Kristinehed P3 Hstd kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

Kristinehed P1-2 Hstd kr/MWh -209,0 -188,1 -169,3 -152,3 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5

Pilkington Hstd kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oceanen bio-KVV Hstd kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Oceanen gas Hstd kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Bäckagård Hstd kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Bioolja Lhlm kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Hylte kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetsånga Hylte kr/MWh 111,6 114,9 118,4 121,9 125,6 129,4 133,2 137,2 141,3 145,6 150,0 154,5 159,1 163,9 168,8 173,8 179,1 184,4 190,0 195,7

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker kr/MWh 370,6 378,0 385,6 393,3 401,1 409,2 417,3 425,7 434,2 442,9 451,7 460,8 470,0 479,4 489,0 498,8 508,7 518,9 529,3 539,9

Lokala VP kr/MWh 556,0 564,3 572,8 581,4 590,1 599,0 608,0 617,1 626,3 635,7 645,3 654,9 664,8 674,7 684,9 695,1 705,6 716,1 726,9 737,8

Lokala pelletspannor kr/MWh 609,0 621,2 633,6 646,3 659,2 672,4 685,8 699,5 713,5 727,8 742,4 757,2 772,4 787,8 803,6 819,6 836,0 852,7 869,8 887,2

Bränslekostnad el

El Kristinehed P3 kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

El KVV kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

El Oceanen kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Elpriser

Marknadspris el kr/MWh 450,0 456,8 463,6 470,6 477,6 484,8 492,0 499,4 506,9 514,5 522,2 530,1 538,0 546,1 554,3 562,6 571,0 579,6 588,3 597,1

Elcertifikatpris kr/MWh 220,0 220,7 221,3 222,0 222,7 223,3 224,0 224,7 225,3 226,0 226,7 227,4 228,1 228,7 229,4 230,1 230,8 231,5 232,2 232,9

Kvot elcertifikat 8,9% 9,4% 9,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,2% 11,2% 11,3% 10,6% 9,4% 9,0% 8,3% 7,5% 6,7% 5,9% 5,0% 4,2%

Produktionskostnader

Produktionskostnad värme Mkr 127,7 145,3 162,5 179,5 195,7 206,6 218,0 229,8 242,1 254,9 268,2 275,4 282,7 290,3 298,0 305,8 313,9 322,1 330,6 339,2

Produktionskostnad el Mkr -11,7 -10,3 -8,9 -7,7 -6,7 -6,6 -6,5 -6,4 -6,3 -6,1 -6,0 -5,9 -5,9 -5,8 -5,7 -5,7 -5,6 -5,5 -5,5 -5,4

Intäkter

Elintäkt Mkr 35,9 36,6 37,3 37,9 38,6 39,3 40,1 40,8 41,6 42,3 43,1 43,7 44,4 45,1 45,7 46,4 47,1 47,8 48,5 49,3

Elcertifikat Mkr 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar

Transiteringsledningar Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetslastanläggningar Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kraftvärmeverk Falkenberg Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Närvärmenät inkl FC övriga Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Existerande ledningar: KV          

Ej KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Värmebehov

Värmeleverans fjv Kungsbacka GWh 130,0 132,5 135,0 137,5 140,0 142,5 145,0 147,5 150,0 152,5 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0

Värmeleverans fjv Varberg GWh 160,0 163,0 166,0 169,0 172,0 175,0 178,0 181,0 184,0 187,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

Värmeleverans fjv Falkenberg GWh 71,0 71,4 71,8 72,2 72,6 73,0 73,4 73,8 74,2 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Värmeleverans fjv Halmstad GWh 550,0 560,0 570,0 580,0 590,0 600,0 610,0 620,0 630,0 640,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Värmeleverans fjv Laholm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Värmeleverans fjv Hyltebruk GWh 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Värmeleverans fjv mindre orter GWh 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8

Värmeförsäljning närvärme Träslövsläge, Tvååler GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokal värmeproduktion Laholm GWh 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8

Lokal värmeproduktion mindre orter GWh 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9

Värmeproduktion

HVV Kba GWh 48,6 49,6 50,5 51,5 52,4 53,3 54,3 55,2 56,2 57,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1

Biopanna Kba GWh 31,8 32,7 33,6 34,5 35,4 36,3 37,2 38,1 39,0 39,9 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8

BKVV Kba GWh 5,9 6,3 6,7 7,1 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,7 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

VP Kba GWh 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Bioolja Kba GWh 8,5 9,3 10,1 10,8 11,6 12,4 13,2 13,9 14,7 15,5 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

Oljepanna Kba GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spillvärme Värö GWh 165,3 166,3 167,3 168,3 169,3 170,3 171,2 172,2 173,2 174,2 175,2 175,2 175,2 175,2 175,2 175,2 175,2 175,2 175,2 175,2

Nya biopannor Vbg GWh 26,2 27,8 29,3 30,8 32,4 33,9 35,4 37,0 38,5 40,0 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6

Spetsånga Värö GWh 62,0 62,5 63,1 63,6 64,2 64,7 65,3 65,8 66,4 66,9 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4

Bioolja Vbg GWh 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Naturgas Vbg GWh 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

KVV Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spettet Fbg GWh 70,2 70,4 70,7 70,9 71,2 71,4 71,6 71,9 72,1 72,4 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6

Bioolja Fbg GWh 6,5 6,7 6,8 7,0 7,1 7,3 7,5 7,6 7,8 7,9 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Naturgas Fbg GWh 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Oljepanna Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kristinehed P3 Hstd GWh 292,0 292,8 293,5 294,2 295,0 295,7 296,4 297,2 297,9 298,6 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4

Kristinehed P1-2 Hstd GWh 144,2 146,1 148,0 149,9 151,9 153,8 155,7 157,6 159,5 161,5 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4

Pilkington Hstd GWh 39,2 40,2 41,2 42,2 43,2 44,1 45,1 46,1 47,1 48,1 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0

Oceanen bio-KVV Hstd GWh 83,6 87,0 90,4 93,8 97,1 100,5 103,9 107,3 110,7 114,0 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4

Oceanen gas Hstd GWh 28,9 31,9 34,9 37,9 40,9 43,8 46,8 49,8 52,8 55,8 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7

Bäckagård Hstd GWh 3,5 4,2 5,0 5,7 6,5 7,2 8,0 8,8 9,5 10,3 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Bioolja Lhlm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spillvärme Hylte GWh 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Spetsånga Hylte GWh 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokala VP GWh 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

Lokala pelletspannor GWh 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

Elproduktion

El Kristinehed P3 GWh 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1

El KVV Falkenberg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

El Oceanen GWh 6,7 7,0 7,2 7,5 7,8 8,0 8,3 8,6 8,9 9,1 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
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Existerande ledningar: KV           

Ej KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Bränslekostnad värme

HVV Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Biopanna Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

BKVV Kba kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

VP Kba kr/MWh 213,4 217,0 220,5 225,1 228,3 231,6 235,1 238,5 242,0 244,8 247,1 250,2 253,2 256,0 258,9 261,9 264,8 267,9 267,4 271,4

Bioolja Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Oljepanna Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Värö kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya biopannor Vbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spetsånga Värö kr/MWh 75,3 76,8 78,3 79,9 81,5 83,1 84,7 86,4 88,2 89,9 91,7 93,6 95,4 97,3 99,3 101,3 103,3 105,4 107,5 109,6

Bioolja Vbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Vbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

KVV Fbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spettet Fbg kr/MWh 265,6 270,9 276,3 281,8 287,5 293,2 299,1 305,1 311,2 317,4 323,8 330,2 336,8 343,6 350,4 357,4 364,6 371,9 379,3 386,9

Bioolja Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Fbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Oljepanna Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Kristinehed P3 Hstd kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

Kristinehed P1-2 Hstd kr/MWh -209,0 -188,1 -169,3 -152,3 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5

Pilkington Hstd kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oceanen bio-KVV Hstd kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Oceanen gas Hstd kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Bäckagård Hstd kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Bioolja Lhlm kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Hylte kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetsånga Hylte kr/MWh 111,6 114,9 118,4 121,9 125,6 129,4 133,2 137,2 141,3 145,6 150,0 154,5 159,1 163,9 168,8 173,8 179,1 184,4 190,0 195,7

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker kr/MWh 370,6 378,0 385,6 393,3 401,1 409,2 417,3 425,7 434,2 442,9 451,7 460,8 470,0 479,4 489,0 498,8 508,7 518,9 529,3 539,9

Lokala VP kr/MWh 556,0 564,3 572,8 581,4 590,1 599,0 608,0 617,1 626,3 635,7 645,3 654,9 664,8 674,7 684,9 695,1 705,6 716,1 726,9 737,8

Lokala pelletspannor kr/MWh 609,0 621,2 633,6 646,3 659,2 672,4 685,8 699,5 713,5 727,8 742,4 757,2 772,4 787,8 803,6 819,6 836,0 852,7 869,8 887,2

Bränslekostnad el

El Kristinehed P3 kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

El KVV kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

El Oceanen kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Elpriser

Marknadspris el kr/MWh 450,0 456,8 463,6 470,6 477,6 484,8 492,0 499,4 506,9 514,5 522,2 530,1 538,0 546,1 554,3 562,6 571,0 579,6 588,3 597,1

Elcertifikatpris kr/MWh 220,0 220,7 221,3 222,0 222,7 223,3 224,0 224,7 225,3 226,0 226,7 227,4 228,1 228,7 229,4 230,1 230,8 231,5 232,2 232,9

Kvot elcertifikat 8,9% 9,4% 9,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,2% 11,2% 11,3% 10,6% 9,4% 9,0% 8,3% 7,5% 6,7% 5,9% 5,0% 4,2%

Produktionskostnader

Produktionskostnad värme Mkr 99,5 117,0 134,1 150,9 167,0 177,9 189,2 200,9 213,2 226,0 239,3 246,0 253,0 260,0 267,3 274,8 282,4 290,2 298,2 306,4

Produktionskostnad el Mkr -11,7 -10,3 -8,9 -7,7 -6,7 -6,6 -6,5 -6,4 -6,3 -6,1 -6,0 -5,9 -5,9 -5,8 -5,7 -5,7 -5,6 -5,5 -5,5 -5,4

Intäkter

Elintäkt Mkr 35,9 36,6 37,3 37,9 38,6 39,3 40,1 40,8 41,6 42,3 43,1 43,7 44,4 45,1 45,7 46,4 47,1 47,8 48,5 49,3

Elcertifikat Mkr 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar

Transiteringsledningar Mkr 194,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetslastanläggningar Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kraftvärmeverk Falkenberg Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Närvärmenät inkl FC övriga Mkr 108,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Existerande ledningar:   VF        

Ej KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Värmebehov

Värmeleverans fjv Kungsbacka GWh 130,0 132,5 135,0 137,5 140,0 142,5 145,0 147,5 150,0 152,5 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0

Värmeleverans fjv Varberg GWh 160,0 163,0 166,0 169,0 172,0 175,0 178,0 181,0 184,0 187,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

Värmeleverans fjv Falkenberg GWh 71,0 71,4 71,8 72,2 72,6 73,0 73,4 73,8 74,2 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Värmeleverans fjv Halmstad GWh 550,0 560,0 570,0 580,0 590,0 600,0 610,0 620,0 630,0 640,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Värmeleverans fjv Laholm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Värmeleverans fjv Hyltebruk GWh 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Värmeleverans fjv mindre orter GWh 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7

Värmeförsäljning närvärme Träslövsläge, Tvååler GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lokal värmeproduktion Laholm GWh 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8

Lokal värmeproduktion mindre orter GWh 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1

Värmeproduktion

HVV Kba GWh 87,1 87,5 87,9 88,2 88,6 89,0 89,3 89,7 90,1 90,4 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8

Biopanna Kba GWh 42,6 43,7 44,8 46,0 47,1 48,2 49,3 50,4 51,5 52,6 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

BKVV Kba GWh 6,4 6,9 7,5 8,0 8,6 9,2 9,7 10,3 10,8 11,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

VP Kba GWh 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Bioolja Kba GWh 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Oljepanna Kba GWh 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Spillvärme Värö GWh 164,4 165,2 165,9 166,7 167,4 168,2 169,0 169,7 170,5 171,2 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0

Nya biopannor Vbg GWh 34,9 36,5 38,0 39,6 41,2 42,8 44,3 45,9 47,5 49,1 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6

Spetsånga Värö GWh 3,7 4,0 4,4 4,7 5,1 5,4 5,8 6,2 6,5 6,9 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Bioolja Vbg GWh 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Naturgas Vbg GWh 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

KVV Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spettet Fbg GWh 50,1 50,8 51,5 52,2 52,9 53,6 54,3 55,0 55,7 56,4 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1

Bioolja Fbg GWh 9,1 9,3 9,6 9,9 10,1 10,4 10,6 10,9 11,2 11,4 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Naturgas Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oljepanna Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kristinehed P3 Hstd GWh 292,0 292,8 293,5 294,2 295,0 295,7 296,4 297,2 297,9 298,6 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4

Kristinehed P1-2 Hstd GWh 144,2 146,1 148,0 149,9 151,9 153,8 155,7 157,6 159,5 161,5 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4

Pilkington Hstd GWh 39,2 40,2 41,2 42,2 43,2 44,1 45,1 46,1 47,1 48,1 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0

Oceanen bio-KVV Hstd GWh 83,6 87,0 90,4 93,8 97,1 100,5 103,9 107,3 110,7 114,0 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4

Oceanen gas Hstd GWh 28,9 31,9 34,9 37,9 40,9 43,8 46,8 49,8 52,8 55,8 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7

Bäckagård Hstd GWh 3,5 4,2 5,0 5,7 6,5 7,2 8,0 8,8 9,5 10,3 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Bioolja Lhlm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spillvärme Hylte GWh 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Spetsånga Hylte GWh 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lokala VP GWh 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1

Lokala pelletspannor GWh 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1

Elproduktion

El Kristinehed P3 GWh 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1

El KVV Falkenberg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

El Oceanen GWh 6,7 7,0 7,2 7,5 7,8 8,0 8,3 8,6 8,9 9,1 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
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Existerande ledningar:   VF         

Ej KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Bränslekostnad värme

HVV Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Biopanna Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

BKVV Kba kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

VP Kba kr/MWh 213,4 217,0 220,5 225,1 228,3 231,6 235,1 238,5 242,0 244,8 247,1 250,2 253,2 256,0 258,9 261,9 264,8 267,9 267,4 271,4

Bioolja Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Oljepanna Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Värö kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya biopannor Vbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spetsånga Värö kr/MWh 75,3 76,8 78,3 79,9 81,5 83,1 84,7 86,4 88,2 89,9 91,7 93,6 95,4 97,3 99,3 101,3 103,3 105,4 107,5 109,6

Bioolja Vbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Vbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

KVV Fbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spettet Fbg kr/MWh 265,6 270,9 276,3 281,8 287,5 293,2 299,1 305,1 311,2 317,4 323,8 330,2 336,8 343,6 350,4 357,4 364,6 371,9 379,3 386,9

Bioolja Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Fbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Oljepanna Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Kristinehed P3 Hstd kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

Kristinehed P1-2 Hstd kr/MWh -209,0 -188,1 -169,3 -152,3 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5

Pilkington Hstd kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oceanen bio-KVV Hstd kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Oceanen gas Hstd kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Bäckagård Hstd kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Bioolja Lhlm kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Hylte kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetsånga Hylte kr/MWh 111,6 114,9 118,4 121,9 125,6 129,4 133,2 137,2 141,3 145,6 150,0 154,5 159,1 163,9 168,8 173,8 179,1 184,4 190,0 195,7

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker kr/MWh 370,6 378,0 385,6 393,3 401,1 409,2 417,3 425,7 434,2 442,9 451,7 460,8 470,0 479,4 489,0 498,8 508,7 518,9 529,3 539,9

Lokala VP kr/MWh 556,0 564,3 572,8 581,4 590,1 599,0 608,0 617,1 626,3 635,7 645,3 654,9 664,8 674,7 684,9 695,1 705,6 716,1 726,9 737,8

Lokala pelletspannor kr/MWh 609,0 621,2 633,6 646,3 659,2 672,4 685,8 699,5 713,5 727,8 742,4 757,2 772,4 787,8 803,6 819,6 836,0 852,7 869,8 887,2

Bränslekostnad el

El Kristinehed P3 kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

El KVV kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

El Oceanen kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Elpriser

Marknadspris el kr/MWh 450,0 456,8 463,6 470,6 477,6 484,8 492,0 499,4 506,9 514,5 522,2 530,1 538,0 546,1 554,3 562,6 571,0 579,6 588,3 597,1

Elcertifikatpris kr/MWh 220,0 220,7 221,3 222,0 222,7 223,3 224,0 224,7 225,3 226,0 226,7 227,4 228,1 228,7 229,4 230,1 230,8 231,5 232,2 232,9

Kvot elcertifikat 8,9% 9,4% 9,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,2% 11,2% 11,3% 10,6% 9,4% 9,0% 8,3% 7,5% 6,7% 5,9% 5,0% 4,2%

Produktionskostnader

Produktionskostnad värme Mkr 120,0 137,7 155,0 172,0 188,3 199,4 210,9 222,9 235,3 248,3 261,7 268,8 276,1 283,5 291,1 298,9 306,9 315,0 323,4 331,9

Produktionskostnad el Mkr -11,7 -10,3 -8,9 -7,7 -6,7 -6,6 -6,5 -6,4 -6,3 -6,1 -6,0 -5,9 -5,9 -5,8 -5,7 -5,7 -5,6 -5,5 -5,5 -5,4

Intäkter

Elintäkt Mkr 35,9 36,6 37,3 37,9 38,6 39,3 40,1 40,8 41,6 42,3 43,1 43,7 44,4 45,1 45,7 46,4 47,1 47,8 48,5 49,3

Elcertifikat Mkr 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar

Transiteringsledningar Mkr 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetslastanläggningar Mkr 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kraftvärmeverk Falkenberg Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Närvärmenät inkl FC övriga Mkr 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Existerande ledningar:     FH      

Ej KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Värmebehov

Värmeleverans fjv Kungsbacka GWh 130,0 132,5 135,0 137,5 140,0 142,5 145,0 147,5 150,0 152,5 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0

Värmeleverans fjv Varberg GWh 160,0 163,0 166,0 169,0 172,0 175,0 178,0 181,0 184,0 187,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

Värmeleverans fjv Falkenberg GWh 71,0 71,4 71,8 72,2 72,6 73,0 73,4 73,8 74,2 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Värmeleverans fjv Halmstad GWh 550,0 560,0 570,0 580,0 590,0 600,0 610,0 620,0 630,0 640,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Värmeleverans fjv Laholm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Värmeleverans fjv Hyltebruk GWh 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Värmeleverans fjv mindre orter GWh 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4

Värmeförsäljning närvärme Träslövsläge, Tvååler GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokal värmeproduktion Laholm GWh 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8

Lokal värmeproduktion mindre orter GWh 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4

Värmeproduktion

HVV Kba GWh 87,1 87,5 87,9 88,2 88,6 89,0 89,3 89,7 90,1 90,4 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8

Biopanna Kba GWh 42,6 43,7 44,8 46,0 47,1 48,2 49,3 50,4 51,5 52,6 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

BKVV Kba GWh 6,4 6,9 7,5 8,0 8,6 9,2 9,7 10,3 10,8 11,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

VP Kba GWh 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Bioolja Kba GWh 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Oljepanna Kba GWh 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Spillvärme Värö GWh 144,3 145,5 146,7 148,0 149,2 150,4 151,6 152,8 154,1 155,3 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5

Nya biopannor Vbg GWh 25,9 27,5 29,0 30,6 32,2 33,7 35,3 36,9 38,4 40,0 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6

Spetsånga Värö GWh 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Bioolja Vbg GWh 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Naturgas Vbg GWh 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

KVV Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spettet Fbg GWh 19,3 20,5 21,6 22,8 23,9 25,1 26,2 27,4 28,5 29,6 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8

Bioolja Fbg GWh 5,6 5,9 6,1 6,3 6,6 6,8 7,1 7,3 7,5 7,8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Naturgas Fbg GWh 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Oljepanna Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kristinehed P3 Hstd GWh 303,4 303,9 304,5 305,1 305,7 306,2 306,8 307,4 308,0 308,5 309,1 309,1 309,1 309,1 309,1 309,1 309,1 309,1 309,1 309,1

Kristinehed P1-2 Hstd GWh 163,3 164,6 165,9 167,2 168,5 169,8 171,1 172,3 173,6 174,9 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2

Pilkington Hstd GWh 50,0 50,8 51,6 52,3 53,1 53,9 54,7 55,5 56,3 57,1 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9

Oceanen bio-KVV Hstd GWh 123,3 126,1 128,9 131,7 134,5 137,3 140,2 143,0 145,8 148,6 151,4 151,4 151,4 151,4 151,4 151,4 151,4 151,4 151,4 151,4

Oceanen gas Hstd GWh 37,6 41,0 44,4 47,8 51,2 54,6 58,0 61,4 64,8 68,2 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6

Bäckagård Hstd GWh 5,1 5,9 6,8 7,7 8,6 9,5 10,4 11,3 12,2 13,1 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9

Bioolja Lhlm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spillvärme Hylte GWh 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Spetsånga Hylte GWh 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokala VP GWh 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7

Lokala pelletspannor GWh 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7

Elproduktion

El Kristinehed P3 GWh 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1

El KVV Falkenberg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

El Oceanen GWh 9,9 10,1 10,3 10,5 10,8 11,0 11,2 11,4 11,7 11,9 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1
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Existerande ledningar:     FH       

Ej KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Bränslekostnad värme

HVV Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Biopanna Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

BKVV Kba kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

VP Kba kr/MWh 213,4 217,0 220,5 225,1 228,3 231,6 235,1 238,5 242,0 244,8 247,1 250,2 253,2 256,0 258,9 261,9 264,8 267,9 267,4 271,4

Bioolja Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Oljepanna Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Värö kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya biopannor Vbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spetsånga Värö kr/MWh 75,3 76,8 78,3 79,9 81,5 83,1 84,7 86,4 88,2 89,9 91,7 93,6 95,4 97,3 99,3 101,3 103,3 105,4 107,5 109,6

Bioolja Vbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Vbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

KVV Fbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spettet Fbg kr/MWh 265,6 270,9 276,3 281,8 287,5 293,2 299,1 305,1 311,2 317,4 323,8 330,2 336,8 343,6 350,4 357,4 364,6 371,9 379,3 386,9

Bioolja Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Fbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Oljepanna Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Kristinehed P3 Hstd kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

Kristinehed P1-2 Hstd kr/MWh -209,0 -188,1 -169,3 -152,3 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5

Pilkington Hstd kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oceanen bio-KVV Hstd kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Oceanen gas Hstd kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Bäckagård Hstd kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Bioolja Lhlm kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Hylte kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetsånga Hylte kr/MWh 111,6 114,9 118,4 121,9 125,6 129,4 133,2 137,2 141,3 145,6 150,0 154,5 159,1 163,9 168,8 173,8 179,1 184,4 190,0 195,7

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker kr/MWh 370,6 378,0 385,6 393,3 401,1 409,2 417,3 425,7 434,2 442,9 451,7 460,8 470,0 479,4 489,0 498,8 508,7 518,9 529,3 539,9

Lokala VP kr/MWh 556,0 564,3 572,8 581,4 590,1 599,0 608,0 617,1 626,3 635,7 645,3 654,9 664,8 674,7 684,9 695,1 705,6 716,1 726,9 737,8

Lokala pelletspannor kr/MWh 609,0 621,2 633,6 646,3 659,2 672,4 685,8 699,5 713,5 727,8 742,4 757,2 772,4 787,8 803,6 819,6 836,0 852,7 869,8 887,2

Bränslekostnad el

El Kristinehed P3 kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

El KVV kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

El Oceanen kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Elpriser

Marknadspris el kr/MWh 450,0 456,8 463,6 470,6 477,6 484,8 492,0 499,4 506,9 514,5 522,2 530,1 538,0 546,1 554,3 562,6 571,0 579,6 588,3 597,1

Elcertifikatpris kr/MWh 220,0 220,7 221,3 222,0 222,7 223,3 224,0 224,7 225,3 226,0 226,7 227,4 228,1 228,7 229,4 230,1 230,8 231,5 232,2 232,9

Kvot elcertifikat 8,9% 9,4% 9,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,2% 11,2% 11,3% 10,6% 9,4% 9,0% 8,3% 7,5% 6,7% 5,9% 5,0% 4,2%

Produktionskostnader

Produktionskostnad värme Mkr 107,6 126,3 144,6 162,6 179,7 191,3 203,4 215,9 228,9 242,5 256,6 263,8 271,2 278,7 286,5 294,4 302,5 310,8 319,2 328,0

Produktionskostnad el Mkr -10,9 -9,5 -8,1 -6,9 -5,9 -5,8 -5,7 -5,6 -5,4 -5,3 -5,1 -5,1 -5,0 -4,9 -4,8 -4,7 -4,7 -4,6 -4,5 -4,4

Intäkter

Elintäkt Mkr 37,3 38,0 38,7 39,4 40,1 40,8 41,5 42,2 43,0 43,7 44,5 45,2 45,9 46,5 47,2 48,0 48,7 49,4 50,1 50,9

Elcertifikat Mkr 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar

Transiteringsledningar Mkr 199,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetslastanläggningar Mkr 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kraftvärmeverk Falkenberg Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Närvärmenät inkl FC övriga Mkr 67,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Existerande ledningar:       HH    

Ej KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Värmebehov

Värmeleverans fjv Kungsbacka GWh 130,0 132,5 135,0 137,5 140,0 142,5 145,0 147,5 150,0 152,5 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0

Värmeleverans fjv Varberg GWh 160,0 163,0 166,0 169,0 172,0 175,0 178,0 181,0 184,0 187,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

Värmeleverans fjv Falkenberg GWh 71,0 71,4 71,8 72,2 72,6 73,0 73,4 73,8 74,2 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Värmeleverans fjv Halmstad GWh 550,0 560,0 570,0 580,0 590,0 600,0 610,0 620,0 630,0 640,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Värmeleverans fjv Laholm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Värmeleverans fjv Hyltebruk GWh 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Värmeleverans fjv mindre orter GWh 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4

Värmeförsäljning närvärme Träslövsläge, Tvååler GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokal värmeproduktion Laholm GWh 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8

Lokal värmeproduktion mindre orter GWh 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4

Värmeproduktion

HVV Kba GWh 87,1 87,5 87,9 88,2 88,6 89,0 89,3 89,7 90,1 90,4 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8

Biopanna Kba GWh 42,6 43,7 44,8 46,0 47,1 48,2 49,3 50,4 51,5 52,6 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

BKVV Kba GWh 6,4 6,9 7,5 8,0 8,6 9,2 9,7 10,3 10,8 11,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

VP Kba GWh 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Bioolja Kba GWh 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Oljepanna Kba GWh 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Spillvärme Värö GWh 144,3 145,5 146,7 148,0 149,2 150,4 151,6 152,8 154,1 155,3 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5

Nya biopannor Vbg GWh 25,9 27,5 29,0 30,6 32,2 33,7 35,3 36,9 38,4 40,0 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6

Spetsånga Värö GWh 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Bioolja Vbg GWh 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Naturgas Vbg GWh 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

KVV Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spettet Fbg GWh 70,2 70,4 70,7 70,9 71,2 71,4 71,6 71,9 72,1 72,4 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6

Bioolja Fbg GWh 6,5 6,7 6,8 7,0 7,1 7,3 7,5 7,6 7,8 7,9 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Naturgas Fbg GWh 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Oljepanna Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kristinehed P3 Hstd GWh 300,1 300,7 301,3 301,9 302,4 303,0 303,6 304,2 304,8 305,4 306,0 306,0 306,0 306,0 306,0 306,0 306,0 306,0 306,0 306,0

Kristinehed P1-2 Hstd GWh 156,9 158,4 159,9 161,5 163,0 164,5 166,0 167,5 169,0 170,5 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0

Pilkington Hstd GWh 44,0 44,9 45,9 46,8 47,7 48,7 49,6 50,5 51,5 52,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4

Oceanen bio-KVV Hstd GWh 83,8 87,2 90,6 93,9 97,3 100,6 104,0 107,3 110,7 114,1 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4

Oceanen gas Hstd GWh 32,2 35,1 38,0 40,9 43,8 46,7 49,6 52,5 55,4 58,3 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2

Bäckagård Hstd GWh 5,0 5,8 6,7 7,5 8,4 9,2 10,1 11,0 11,8 12,7 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Bioolja Lhlm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spillvärme Hylte GWh 17,7 18,1 18,4 18,8 19,2 19,6 20,0 20,4 20,7 21,1 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5

Spetsånga Hylte GWh 22,4 22,6 22,9 23,1 23,3 23,5 23,8 24,0 24,2 24,4 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokala VP GWh 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2

Lokala pelletspannor GWh 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2

Elproduktion

El Kristinehed P3 GWh 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1

El KVV Falkenberg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

El Oceanen GWh 6,7 7,0 7,2 7,5 7,8 8,1 8,3 8,6 8,9 9,1 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
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Existerande ledningar:       HH     

Ej KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Bränslekostnad värme

HVV Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Biopanna Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

BKVV Kba kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

VP Kba kr/MWh 213,4 217,0 220,5 225,1 228,3 231,6 235,1 238,5 242,0 244,8 247,1 250,2 253,2 256,0 258,9 261,9 264,8 267,9 267,4 271,4

Bioolja Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Oljepanna Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Värö kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya biopannor Vbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spetsånga Värö kr/MWh 75,3 76,8 78,3 79,9 81,5 83,1 84,7 86,4 88,2 89,9 91,7 93,6 95,4 97,3 99,3 101,3 103,3 105,4 107,5 109,6

Bioolja Vbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Vbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

KVV Fbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spettet Fbg kr/MWh 265,6 270,9 276,3 281,8 287,5 293,2 299,1 305,1 311,2 317,4 323,8 330,2 336,8 343,6 350,4 357,4 364,6 371,9 379,3 386,9

Bioolja Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Fbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Oljepanna Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Kristinehed P3 Hstd kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

Kristinehed P1-2 Hstd kr/MWh -209,0 -188,1 -169,3 -152,3 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5

Pilkington Hstd kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oceanen bio-KVV Hstd kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Oceanen gas Hstd kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Bäckagård Hstd kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Bioolja Lhlm kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Hylte kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetsånga Hylte kr/MWh 111,6 114,9 118,4 121,9 125,6 129,4 133,2 137,2 141,3 145,6 150,0 154,5 159,1 163,9 168,8 173,8 179,1 184,4 190,0 195,7

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker kr/MWh 370,6 378,0 385,6 393,3 401,1 409,2 417,3 425,7 434,2 442,9 451,7 460,8 470,0 479,4 489,0 498,8 508,7 518,9 529,3 539,9

Lokala VP kr/MWh 556,0 564,3 572,8 581,4 590,1 599,0 608,0 617,1 626,3 635,7 645,3 654,9 664,8 674,7 684,9 695,1 705,6 716,1 726,9 737,8

Lokala pelletspannor kr/MWh 609,0 621,2 633,6 646,3 659,2 672,4 685,8 699,5 713,5 727,8 742,4 757,2 772,4 787,8 803,6 819,6 836,0 852,7 869,8 887,2

Bränslekostnad el

El Kristinehed P3 kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

El KVV kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

El Oceanen kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Elpriser

Marknadspris el kr/MWh 450,0 456,8 463,6 470,6 477,6 484,8 492,0 499,4 506,9 514,5 522,2 530,1 538,0 546,1 554,3 562,6 571,0 579,6 588,3 597,1

Elcertifikatpris kr/MWh 220,0 220,7 221,3 222,0 222,7 223,3 224,0 224,7 225,3 226,0 226,7 227,4 228,1 228,7 229,4 230,1 230,8 231,5 232,2 232,9

Kvot elcertifikat 8,9% 9,4% 9,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,2% 11,2% 11,3% 10,6% 9,4% 9,0% 8,3% 7,5% 6,7% 5,9% 5,0% 4,2%

Produktionskostnader

Produktionskostnad värme Mkr 105,8 123,7 141,2 158,4 174,8 185,6 196,9 208,7 220,9 233,6 246,8 253,7 260,8 268,1 275,5 283,2 291,0 299,0 307,1 315,5

Produktionskostnad el Mkr -11,7 -10,3 -8,9 -7,7 -6,7 -6,6 -6,5 -6,4 -6,2 -6,1 -6,0 -5,9 -5,9 -5,8 -5,7 -5,7 -5,6 -5,5 -5,5 -5,4

Intäkter

Elintäkt Mkr 35,9 36,6 37,3 37,9 38,6 39,4 40,1 40,8 41,6 42,3 43,1 43,7 44,4 45,1 45,7 46,4 47,1 47,8 48,5 49,3

Elcertifikat Mkr 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar

Transiteringsledningar Mkr 247,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetslastanläggningar Mkr 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kraftvärmeverk Falkenberg Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Närvärmenät inkl FC övriga Mkr 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Existerande ledningar:         HL  

Ej KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Värmebehov

Värmeleverans fjv Kungsbacka GWh 130,0 132,5 135,0 137,5 140,0 142,5 145,0 147,5 150,0 152,5 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0

Värmeleverans fjv Varberg GWh 160,0 163,0 166,0 169,0 172,0 175,0 178,0 181,0 184,0 187,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

Värmeleverans fjv Falkenberg GWh 71,0 71,4 71,8 72,2 72,6 73,0 73,4 73,8 74,2 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Värmeleverans fjv Halmstad GWh 550,0 560,0 570,0 580,0 590,0 600,0 610,0 620,0 630,0 640,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Värmeleverans fjv Laholm GWh 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8

Värmeleverans fjv Hyltebruk GWh 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Värmeleverans fjv mindre orter GWh 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Värmeförsäljning närvärme Träslövsläge, Tvååler GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokal värmeproduktion Laholm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lokal värmeproduktion mindre orter GWh 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2

Värmeproduktion

HVV Kba GWh 87,1 87,5 87,9 88,2 88,6 89,0 89,3 89,7 90,1 90,4 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8

Biopanna Kba GWh 42,6 43,7 44,8 46,0 47,1 48,2 49,3 50,4 51,5 52,6 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

BKVV Kba GWh 6,4 6,9 7,5 8,0 8,6 9,2 9,7 10,3 10,8 11,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

VP Kba GWh 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Bioolja Kba GWh 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Oljepanna Kba GWh 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Spillvärme Värö GWh 144,3 145,5 146,7 148,0 149,2 150,4 151,6 152,8 154,1 155,3 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5

Nya biopannor Vbg GWh 25,9 27,5 29,0 30,6 32,2 33,7 35,3 36,9 38,4 40,0 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6

Spetsånga Värö GWh 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Bioolja Vbg GWh 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Naturgas Vbg GWh 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

KVV Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spettet Fbg GWh 70,2 70,4 70,7 70,9 71,2 71,4 71,6 71,9 72,1 72,4 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6

Bioolja Fbg GWh 6,5 6,7 6,8 7,0 7,1 7,3 7,5 7,6 7,8 7,9 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Naturgas Fbg GWh 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Oljepanna Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kristinehed P3 Hstd GWh 298,5 299,1 299,7 300,4 301,0 301,6 302,2 302,8 303,4 304,0 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6

Kristinehed P1-2 Hstd GWh 155,2 156,8 158,3 159,9 161,5 163,0 164,6 166,1 167,7 169,2 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8

Pilkington Hstd GWh 44,8 45,7 46,6 47,5 48,4 49,3 50,2 51,1 52,0 52,9 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

Oceanen bio-KVV Hstd GWh 103,2 106,2 109,2 112,2 115,3 118,3 121,3 124,3 127,4 130,4 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4

Oceanen gas Hstd GWh 43,7 47,5 51,2 54,9 58,6 62,4 66,1 69,8 73,5 77,3 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0

Bäckagård Hstd GWh 4,5 5,4 6,2 7,1 7,9 8,8 9,6 10,5 11,3 12,1 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Bioolja Lhlm GWh 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Spillvärme Hylte GWh 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Spetsånga Hylte GWh 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokala VP GWh 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1

Lokala pelletspannor GWh 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1

Elproduktion

El Kristinehed P3 GWh 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1

El KVV Falkenberg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

El Oceanen GWh 8,3 8,5 8,7 9,0 9,2 9,5 9,7 9,9 10,2 10,4 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
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Existerande ledningar:         HL   

Ej KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Bränslekostnad värme

HVV Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Biopanna Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

BKVV Kba kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

VP Kba kr/MWh 213,4 217,0 220,5 225,1 228,3 231,6 235,1 238,5 242,0 244,8 247,1 250,2 253,2 256,0 258,9 261,9 264,8 267,9 267,4 271,4

Bioolja Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Oljepanna Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Värö kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya biopannor Vbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spetsånga Värö kr/MWh 75,3 76,8 78,3 79,9 81,5 83,1 84,7 86,4 88,2 89,9 91,7 93,6 95,4 97,3 99,3 101,3 103,3 105,4 107,5 109,6

Bioolja Vbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Vbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

KVV Fbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spettet Fbg kr/MWh 265,6 270,9 276,3 281,8 287,5 293,2 299,1 305,1 311,2 317,4 323,8 330,2 336,8 343,6 350,4 357,4 364,6 371,9 379,3 386,9

Bioolja Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Fbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Oljepanna Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Kristinehed P3 Hstd kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

Kristinehed P1-2 Hstd kr/MWh -209,0 -188,1 -169,3 -152,3 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5

Pilkington Hstd kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oceanen bio-KVV Hstd kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Oceanen gas Hstd kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Bäckagård Hstd kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Bioolja Lhlm kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Hylte kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetsånga Hylte kr/MWh 111,6 114,9 118,4 121,9 125,6 129,4 133,2 137,2 141,3 145,6 150,0 154,5 159,1 163,9 168,8 173,8 179,1 184,4 190,0 195,7

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker kr/MWh 370,6 378,0 385,6 393,3 401,1 409,2 417,3 425,7 434,2 442,9 451,7 460,8 470,0 479,4 489,0 498,8 508,7 518,9 529,3 539,9

Lokala VP kr/MWh 556,0 564,3 572,8 581,4 590,1 599,0 608,0 617,1 626,3 635,7 645,3 654,9 664,8 674,7 684,9 695,1 705,6 716,1 726,9 737,8

Lokala pelletspannor kr/MWh 609,0 621,2 633,6 646,3 659,2 672,4 685,8 699,5 713,5 727,8 742,4 757,2 772,4 787,8 803,6 819,6 836,0 852,7 869,8 887,2

Bränslekostnad el

El Kristinehed P3 kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

El KVV kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

El Oceanen kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Elpriser

Marknadspris el kr/MWh 450,0 456,8 463,6 470,6 477,6 484,8 492,0 499,4 506,9 514,5 522,2 530,1 538,0 546,1 554,3 562,6 571,0 579,6 588,3 597,1

Elcertifikatpris kr/MWh 220,0 220,7 221,3 222,0 222,7 223,3 224,0 224,7 225,3 226,0 226,7 227,4 228,1 228,7 229,4 230,1 230,8 231,5 232,2 232,9

Kvot elcertifikat 8,9% 9,4% 9,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,2% 11,2% 11,3% 10,6% 9,4% 9,0% 8,3% 7,5% 6,7% 5,9% 5,0% 4,2%

Produktionskostnader

Produktionskostnad värme Mkr 112,5 131,0 149,1 167,0 184,1 195,8 207,9 220,6 233,7 247,4 261,7 269,1 276,7 284,5 292,5 300,6 309,0 317,5 326,3 335,3

Produktionskostnad el Mkr -11,3 -9,9 -8,5 -7,4 -6,3 -6,2 -6,1 -6,0 -5,9 -5,7 -5,6 -5,5 -5,4 -5,4 -5,3 -5,2 -5,2 -5,1 -5,0 -4,9

Intäkter

Elintäkt Mkr 36,6 37,3 38,0 38,6 39,3 40,0 40,8 41,5 42,2 43,0 43,8 44,4 45,1 45,8 46,4 47,1 47,9 48,6 49,3 50,0

Elcertifikat Mkr 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar

Transiteringsledningar Mkr 123,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetslastanläggningar Mkr 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kraftvärmeverk Falkenberg Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Närvärmenät inkl FC övriga Mkr 48,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Existerande ledningar: KV  VF  FH  HH  HL  

Ej KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Värmebehov

Värmeleverans fjv Kungsbacka GWh 130,0 132,5 135,0 137,5 140,0 142,5 145,0 147,5 150,0 152,5 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0

Värmeleverans fjv Varberg GWh 160,0 163,0 166,0 169,0 172,0 175,0 178,0 181,0 184,0 187,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

Värmeleverans fjv Falkenberg GWh 71,0 71,4 71,8 72,2 72,6 73,0 73,4 73,8 74,2 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Värmeleverans fjv Halmstad GWh 550,0 560,0 570,0 580,0 590,0 600,0 610,0 620,0 630,0 640,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Värmeleverans fjv Laholm GWh 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8

Värmeleverans fjv Hyltebruk GWh 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Värmeleverans fjv mindre orter GWh 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8

Värmeförsäljning närvärme Träslövsläge, Tvååler GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lokal värmeproduktion Laholm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lokal värmeproduktion mindre orter GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Värmeproduktion

HVV Kba GWh 54,3 55,1 55,9 56,8 57,6 58,4 59,2 60,0 60,9 61,7 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5

Biopanna Kba GWh 32,7 33,5 34,4 35,3 36,1 37,0 37,9 38,8 39,6 40,5 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4

BKVV Kba GWh 5,9 6,3 6,7 7,1 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,7 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

VP Kba GWh 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Bioolja Kba GWh 8,7 9,5 10,2 11,0 11,7 12,5 13,2 14,0 14,7 15,5 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

Oljepanna Kba GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spillvärme Värö GWh 164,7 165,7 166,7 167,6 168,6 169,6 170,6 171,6 172,6 173,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6

Nya biopannor Vbg GWh 35,0 36,6 38,2 39,7 41,3 42,8 44,4 46,0 47,5 49,1 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6

Spetsånga Värö GWh 64,4 64,8 65,3 65,8 66,2 66,7 67,2 67,6 68,1 68,6 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

Bioolja Vbg GWh 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Naturgas Vbg GWh 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

KVV Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spettet Fbg GWh 25,4 26,3 27,3 28,2 29,2 30,1 31,0 32,0 32,9 33,9 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

Bioolja Fbg GWh 10,1 10,5 10,9 11,2 11,6 12,0 12,4 12,8 13,2 13,6 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Naturgas Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oljepanna Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kristinehed P3 Hstd GWh 314,5 314,9 315,3 315,7 316,1 316,5 316,9 317,3 317,7 318,1 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5

Kristinehed P1-2 Hstd GWh 176,7 177,6 178,6 179,5 180,4 181,3 182,3 183,2 184,1 185,1 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0

Pilkington Hstd GWh 58,3 58,8 59,4 59,9 60,5 61,0 61,5 62,1 62,6 63,2 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7

Oceanen bio-KVV Hstd GWh 136,7 139,5 142,2 144,9 147,6 150,3 153,0 155,8 158,5 161,2 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9

Oceanen gas Hstd GWh 56,7 60,7 64,8 68,8 72,8 76,9 80,9 84,9 88,9 93,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

Bäckagård Hstd GWh 9,9 11,0 12,0 13,1 14,1 15,1 16,2 17,2 18,3 19,3 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

Bioolja Lhlm GWh 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Spillvärme Hylte GWh 23,8 24,1 24,4 24,7 24,9 25,2 25,5 25,8 26,0 26,3 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6

Spetsånga Hylte GWh 25,8 25,9 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lokala VP GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lokala pelletspannor GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Elproduktion

El Kristinehed P3 GWh 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1

El KVV Falkenberg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

El Oceanen GWh 10,9 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 12,5 12,7 12,9 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1
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Existerande ledningar: KV  VF  FH  HH  HL   

Ej KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Bränslekostnad värme

HVV Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Biopanna Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

BKVV Kba kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

VP Kba kr/MWh 213,4 217,0 220,5 225,1 228,3 231,6 235,1 238,5 242,0 244,8 247,1 250,2 253,2 256,0 258,9 261,9 264,8 267,9 267,4 271,4

Bioolja Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Oljepanna Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Värö kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya biopannor Vbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spetsånga Värö kr/MWh 75,3 76,8 78,3 79,9 81,5 83,1 84,7 86,4 88,2 89,9 91,7 93,6 95,4 97,3 99,3 101,3 103,3 105,4 107,5 109,6

Bioolja Vbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Vbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

KVV Fbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spettet Fbg kr/MWh 265,6 270,9 276,3 281,8 287,5 293,2 299,1 305,1 311,2 317,4 323,8 330,2 336,8 343,6 350,4 357,4 364,6 371,9 379,3 386,9

Bioolja Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Fbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Oljepanna Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Kristinehed P3 Hstd kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

Kristinehed P1-2 Hstd kr/MWh -209,0 -188,1 -169,3 -152,3 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5

Pilkington Hstd kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oceanen bio-KVV Hstd kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Oceanen gas Hstd kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Bäckagård Hstd kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Bioolja Lhlm kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Hylte kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetsånga Hylte kr/MWh 111,6 114,9 118,4 121,9 125,6 129,4 133,2 137,2 141,3 145,6 150,0 154,5 159,1 163,9 168,8 173,8 179,1 184,4 190,0 195,7

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker kr/MWh 370,6 378,0 385,6 393,3 401,1 409,2 417,3 425,7 434,2 442,9 451,7 460,8 470,0 479,4 489,0 498,8 508,7 518,9 529,3 539,9

Lokala VP kr/MWh 556,0 564,3 572,8 581,4 590,1 599,0 608,0 617,1 626,3 635,7 645,3 654,9 664,8 674,7 684,9 695,1 705,6 716,1 726,9 737,8

Lokala pelletspannor kr/MWh 609,0 621,2 633,6 646,3 659,2 672,4 685,8 699,5 713,5 727,8 742,4 757,2 772,4 787,8 803,6 819,6 836,0 852,7 869,8 887,2

Bränslekostnad el

El Kristinehed P3 kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

El KVV kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

El Oceanen kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Elpriser

Marknadspris el kr/MWh 450,0 456,8 463,6 470,6 477,6 484,8 492,0 499,4 506,9 514,5 522,2 530,1 538,0 546,1 554,3 562,6 571,0 579,6 588,3 597,1

Elcertifikatpris kr/MWh 220,0 220,7 221,3 222,0 222,7 223,3 224,0 224,7 225,3 226,0 226,7 227,4 228,1 228,7 229,4 230,1 230,8 231,5 232,2 232,9

Kvot elcertifikat 8,9% 9,4% 9,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,2% 11,2% 11,3% 10,6% 9,4% 9,0% 8,3% 7,5% 6,7% 5,9% 5,0% 4,2%

Produktionskostnader

Produktionskostnad värme Mkr 51,3 71,0 90,3 109,2 127,3 139,6 152,4 165,8 179,8 194,4 209,6 216,6 223,8 231,2 238,9 246,7 254,7 262,9 271,4 280,0

Produktionskostnad el Mkr -10,6 -9,2 -7,9 -6,7 -5,6 -5,5 -5,4 -5,3 -5,1 -5,0 -4,8 -4,7 -4,7 -4,6 -4,5 -4,4 -4,3 -4,2 -4,1 -4,0

Intäkter

Elintäkt Mkr 37,8 38,5 39,2 39,9 40,6 41,3 42,0 42,7 43,5 44,3 45,0 45,7 46,4 47,1 47,8 48,5 49,2 50,0 50,7 51,5

Elcertifikat Mkr 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar

Transiteringsledningar Mkr 893,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetslastanläggningar Mkr 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kraftvärmeverk Falkenberg Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Närvärmenät inkl FC övriga Mkr 331,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Existerande ledningar:           

Litet KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Värmebehov

Värmeleverans fjv Kungsbacka GWh 130,0 132,5 135,0 137,5 140,0 142,5 145,0 147,5 150,0 152,5 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0

Värmeleverans fjv Varberg GWh 160,0 163,0 166,0 169,0 172,0 175,0 178,0 181,0 184,0 187,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

Värmeleverans fjv Falkenberg GWh 71,0 71,4 71,8 72,2 72,6 73,0 73,4 73,8 74,2 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Värmeleverans fjv Halmstad GWh 550,0 560,0 570,0 580,0 590,0 600,0 610,0 620,0 630,0 640,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Värmeleverans fjv Laholm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Värmeleverans fjv Hyltebruk GWh 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Värmeleverans fjv mindre orter GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Värmeförsäljning närvärme Träslövsläge, Tvååler GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokal värmeproduktion Laholm GWh 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8

Lokal värmeproduktion mindre orter GWh 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8

Värmeproduktion

HVV Kba GWh 87,1 87,5 87,9 88,2 88,6 89,0 89,3 89,7 90,1 90,4 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8

Biopanna Kba GWh 42,6 43,7 44,8 46,0 47,1 48,2 49,3 50,4 51,5 52,6 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

BKVV Kba GWh 6,4 6,9 7,5 8,0 8,6 9,2 9,7 10,3 10,8 11,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

VP Kba GWh 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Bioolja Kba GWh 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Oljepanna Kba GWh 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Spillvärme Värö GWh 144,3 145,5 146,7 148,0 149,2 150,4 151,6 152,8 154,1 155,3 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5

Nya biopannor Vbg GWh 25,9 27,5 29,0 30,6 32,2 33,7 35,3 36,9 38,4 40,0 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6

Spetsånga Värö GWh 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Bioolja Vbg GWh 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Naturgas Vbg GWh 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

KVV Fbg GWh 76,5 76,8 77,2 77,6 78,0 78,4 78,8 79,2 79,6 79,9 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3

Spettet Fbg GWh 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Bioolja Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Naturgas Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oljepanna Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kristinehed P3 Hstd GWh 292,0 292,8 293,5 294,2 295,0 295,7 296,4 297,2 297,9 298,6 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4

Kristinehed P1-2 Hstd GWh 144,2 146,1 148,0 149,9 151,9 153,8 155,7 157,6 159,5 161,5 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4

Pilkington Hstd GWh 39,2 40,2 41,2 42,2 43,2 44,1 45,1 46,1 47,1 48,1 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0

Oceanen bio-KVV Hstd GWh 83,6 87,0 90,4 93,8 97,1 100,5 103,9 107,3 110,7 114,0 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4

Oceanen gas Hstd GWh 28,9 31,9 34,9 37,9 40,9 43,8 46,8 49,8 52,8 55,8 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7

Bäckagård Hstd GWh 3,5 4,2 5,0 5,7 6,5 7,2 8,0 8,8 9,5 10,3 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Bioolja Lhlm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spillvärme Hylte GWh 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Spetsånga Hylte GWh 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokala VP GWh 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4

Lokala pelletspannor GWh 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4

Elproduktion

El Kristinehed P3 GWh 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1

El KVV Falkenberg GWh 30,6 30,7 30,9 31,0 31,2 31,4 31,5 31,7 31,8 32,0 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1

El Oceanen GWh 6,7 7,0 7,2 7,5 7,8 8,0 8,3 8,6 8,9 9,1 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
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Existerande ledningar:            

Litet KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Bränslekostnad värme

HVV Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Biopanna Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

BKVV Kba kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

VP Kba kr/MWh 213,4 217,0 220,5 225,1 228,3 231,6 235,1 238,5 242,0 244,8 247,1 250,2 253,2 256,0 258,9 261,9 264,8 267,9 267,4 271,4

Bioolja Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Oljepanna Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Värö kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya biopannor Vbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spetsånga Värö kr/MWh 75,3 76,8 78,3 79,9 81,5 83,1 84,7 86,4 88,2 89,9 91,7 93,6 95,4 97,3 99,3 101,3 103,3 105,4 107,5 109,6

Bioolja Vbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Vbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

KVV Fbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spettet Fbg kr/MWh 265,6 270,9 276,3 281,8 287,5 293,2 299,1 305,1 311,2 317,4 323,8 330,2 336,8 343,6 350,4 357,4 364,6 371,9 379,3 386,9

Bioolja Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Fbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Oljepanna Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Kristinehed P3 Hstd kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

Kristinehed P1-2 Hstd kr/MWh -209,0 -188,1 -169,3 -152,3 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5

Pilkington Hstd kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oceanen bio-KVV Hstd kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Oceanen gas Hstd kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Bäckagård Hstd kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Bioolja Lhlm kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Hylte kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetsånga Hylte kr/MWh 111,6 114,9 118,4 121,9 125,6 129,4 133,2 137,2 141,3 145,6 150,0 154,5 159,1 163,9 168,8 173,8 179,1 184,4 190,0 195,7

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker kr/MWh 370,6 378,0 385,6 393,3 401,1 409,2 417,3 425,7 434,2 442,9 451,7 460,8 470,0 479,4 489,0 498,8 508,7 518,9 529,3 539,9

Lokala VP kr/MWh 556,0 564,3 572,8 581,4 590,1 599,0 608,0 617,1 626,3 635,7 645,3 654,9 664,8 674,7 684,9 695,1 705,6 716,1 726,9 737,8

Lokala pelletspannor kr/MWh 609,0 621,2 633,6 646,3 659,2 672,4 685,8 699,5 713,5 727,8 742,4 757,2 772,4 787,8 803,6 819,6 836,0 852,7 869,8 887,2

Bränslekostnad el

El Kristinehed P3 kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

El KVV kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

El Oceanen kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Elpriser

Marknadspris el kr/MWh 450,0 456,8 463,6 470,6 477,6 484,8 492,0 499,4 506,9 514,5 522,2 530,1 538,0 546,1 554,3 562,6 571,0 579,6 588,3 597,1

Elcertifikatpris kr/MWh 220,0 220,7 221,3 222,0 222,7 223,3 224,0 224,7 225,3 226,0 226,7 227,4 228,1 228,7 229,4 230,1 230,8 231,5 232,2 232,9

Kvot elcertifikat 8,9% 9,4% 9,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,2% 11,2% 11,3% 10,6% 9,4% 9,0% 8,3% 7,5% 6,7% 5,9% 5,0% 4,2%

Produktionskostnader

Produktionskostnad värme Mkr 120,8 138,1 154,9 171,5 187,3 197,8 208,8 220,2 232,0 244,3 257,1 263,9 270,9 278,1 285,4 292,9 300,6 308,4 316,4 324,6

Produktionskostnad el Mkr -4,1 -2,5 -1,0 0,4 1,6 1,9 2,3 2,6 3,0 3,3 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2

Intäkter

Elintäkt Mkr 49,7 50,6 51,6 52,5 53,5 54,5 55,6 56,6 57,7 58,8 59,9 60,8 61,7 62,6 63,6 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5

Elcertifikat Mkr 8,2 8,3 8,4 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,2 9,3 9,4 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5

Investeringar

Transiteringsledningar Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetslastanläggningar Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kraftvärmeverk Falkenberg Mkr 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Närvärmenät inkl FC övriga Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Existerande ledningar:     FH      

Litet KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Värmebehov

Värmeleverans fjv Kungsbacka GWh 130,0 132,5 135,0 137,5 140,0 142,5 145,0 147,5 150,0 152,5 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0

Värmeleverans fjv Varberg GWh 160,0 163,0 166,0 169,0 172,0 175,0 178,0 181,0 184,0 187,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

Värmeleverans fjv Falkenberg GWh 71,0 71,4 71,8 72,2 72,6 73,0 73,4 73,8 74,2 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Värmeleverans fjv Halmstad GWh 550,0 560,0 570,0 580,0 590,0 600,0 610,0 620,0 630,0 640,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Värmeleverans fjv Laholm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Värmeleverans fjv Hyltebruk GWh 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Värmeleverans fjv mindre orter GWh 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4

Värmeförsäljning närvärme Träslövsläge, Tvååler GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokal värmeproduktion Laholm GWh 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8

Lokal värmeproduktion mindre orter GWh 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4

Värmeproduktion

HVV Kba GWh 87,1 87,5 87,9 88,2 88,6 89,0 89,3 89,7 90,1 90,4 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8

Biopanna Kba GWh 42,6 43,7 44,8 46,0 47,1 48,2 49,3 50,4 51,5 52,6 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

BKVV Kba GWh 6,4 6,9 7,5 8,0 8,6 9,2 9,7 10,3 10,8 11,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

VP Kba GWh 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Bioolja Kba GWh 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Oljepanna Kba GWh 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Spillvärme Värö GWh 144,3 145,5 146,7 148,0 149,2 150,4 151,6 152,8 154,1 155,3 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5

Nya biopannor Vbg GWh 25,9 27,5 29,0 30,6 32,2 33,7 35,3 36,9 38,4 40,0 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6

Spetsånga Värö GWh 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Bioolja Vbg GWh 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Naturgas Vbg GWh 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

KVV Fbg GWh 69,7 71,3 72,8 74,4 76,0 77,5 79,1 80,6 82,2 83,7 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3

Spettet Fbg GWh 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Bioolja Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Naturgas Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oljepanna Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kristinehed P3 Hstd GWh 303,4 303,9 304,5 305,1 305,7 306,2 306,8 307,4 308,0 308,5 309,1 309,1 309,1 309,1 309,1 309,1 309,1 309,1 309,1 309,1

Kristinehed P1-2 Hstd GWh 163,3 164,6 165,9 167,2 168,5 169,8 171,1 172,3 173,6 174,9 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2

Pilkington Hstd GWh 50,0 50,8 51,6 52,3 53,1 53,9 54,7 55,5 56,3 57,1 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9

Oceanen bio-KVV Hstd GWh 81,2 84,2 87,2 90,2 93,2 96,2 99,2 102,2 105,2 108,2 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3

Oceanen gas Hstd GWh 29,1 32,1 35,0 38,0 40,9 43,9 46,9 49,8 52,8 55,8 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7

Bäckagård Hstd GWh 4,5 5,4 6,2 7,0 7,8 8,6 9,4 10,2 11,0 11,8 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

Bioolja Lhlm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spillvärme Hylte GWh 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Spetsånga Hylte GWh 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokala VP GWh 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7

Lokala pelletspannor GWh 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7

Elproduktion

El Kristinehed P3 GWh 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1

El KVV Falkenberg GWh 27,9 28,5 29,1 29,8 30,4 31,0 31,6 32,3 32,9 33,5 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1

El Oceanen GWh 6,5 6,7 7,0 7,2 7,5 7,7 7,9 8,2 8,4 8,7 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
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Existerande ledningar:     FH       

Litet KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Bränslekostnad värme

HVV Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Biopanna Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

BKVV Kba kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

VP Kba kr/MWh 213,4 217,0 220,5 225,1 228,3 231,6 235,1 238,5 242,0 244,8 247,1 250,2 253,2 256,0 258,9 261,9 264,8 267,9 267,4 271,4

Bioolja Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Oljepanna Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Värö kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya biopannor Vbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spetsånga Värö kr/MWh 75,3 76,8 78,3 79,9 81,5 83,1 84,7 86,4 88,2 89,9 91,7 93,6 95,4 97,3 99,3 101,3 103,3 105,4 107,5 109,6

Bioolja Vbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Vbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

KVV Fbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spettet Fbg kr/MWh 265,6 270,9 276,3 281,8 287,5 293,2 299,1 305,1 311,2 317,4 323,8 330,2 336,8 343,6 350,4 357,4 364,6 371,9 379,3 386,9

Bioolja Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Fbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Oljepanna Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Kristinehed P3 Hstd kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

Kristinehed P1-2 Hstd kr/MWh -209,0 -188,1 -169,3 -152,3 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5

Pilkington Hstd kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oceanen bio-KVV Hstd kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Oceanen gas Hstd kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Bäckagård Hstd kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Bioolja Lhlm kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Hylte kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetsånga Hylte kr/MWh 111,6 114,9 118,4 121,9 125,6 129,4 133,2 137,2 141,3 145,6 150,0 154,5 159,1 163,9 168,8 173,8 179,1 184,4 190,0 195,7

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker kr/MWh 370,6 378,0 385,6 393,3 401,1 409,2 417,3 425,7 434,2 442,9 451,7 460,8 470,0 479,4 489,0 498,8 508,7 518,9 529,3 539,9

Lokala VP kr/MWh 556,0 564,3 572,8 581,4 590,1 599,0 608,0 617,1 626,3 635,7 645,3 654,9 664,8 674,7 684,9 695,1 705,6 716,1 726,9 737,8

Lokala pelletspannor kr/MWh 609,0 621,2 633,6 646,3 659,2 672,4 685,8 699,5 713,5 727,8 742,4 757,2 772,4 787,8 803,6 819,6 836,0 852,7 869,8 887,2

Bränslekostnad el

El Kristinehed P3 kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

El KVV kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

El Oceanen kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Elpriser

Marknadspris el kr/MWh 450,0 456,8 463,6 470,6 477,6 484,8 492,0 499,4 506,9 514,5 522,2 530,1 538,0 546,1 554,3 562,6 571,0 579,6 588,3 597,1

Elcertifikatpris kr/MWh 220,0 220,7 221,3 222,0 222,7 223,3 224,0 224,7 225,3 226,0 226,7 227,4 228,1 228,7 229,4 230,1 230,8 231,5 232,2 232,9

Kvot elcertifikat 8,9% 9,4% 9,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,2% 11,2% 11,3% 10,6% 9,4% 9,0% 8,3% 7,5% 6,7% 5,9% 5,0% 4,2%

Produktionskostnader

Produktionskostnad värme Mkr 99,3 117,3 134,8 152,0 168,4 179,1 190,2 201,8 213,8 226,3 239,3 245,9 252,6 259,6 266,6 273,9 281,3 288,9 296,6 304,6

Produktionskostnad el Mkr -4,9 -3,1 -1,5 0,0 1,3 1,7 2,2 2,7 3,1 3,6 4,1 4,4 4,7 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7

Intäkter

Elintäkt Mkr 48,4 49,5 50,6 51,8 53,0 54,2 55,4 56,7 58,0 59,3 60,7 61,6 62,5 63,4 64,4 65,3 66,3 67,3 68,3 69,4

Elcertifikat Mkr 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,9 9,1 9,3 9,5 9,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Investeringar

Transiteringsledningar Mkr 199,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetslastanläggningar Mkr 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kraftvärmeverk Falkenberg Mkr 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Närvärmenät inkl FC övriga Mkr 67,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Existerande ledningar:     FH    HL  

Litet KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Värmebehov

Värmeleverans fjv Kungsbacka GWh 130,0 132,5 135,0 137,5 140,0 142,5 145,0 147,5 150,0 152,5 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0

Värmeleverans fjv Varberg GWh 160,0 163,0 166,0 169,0 172,0 175,0 178,0 181,0 184,0 187,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

Värmeleverans fjv Falkenberg GWh 71,0 71,4 71,8 72,2 72,6 73,0 73,4 73,8 74,2 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Värmeleverans fjv Halmstad GWh 550,0 560,0 570,0 580,0 590,0 600,0 610,0 620,0 630,0 640,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Värmeleverans fjv Laholm GWh 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8

Värmeleverans fjv Hyltebruk GWh 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Värmeleverans fjv mindre orter GWh 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9

Värmeförsäljning närvärme Träslövsläge, Tvååler GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokal värmeproduktion Laholm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lokal värmeproduktion mindre orter GWh 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9

Värmeproduktion

HVV Kba GWh 87,1 87,5 87,9 88,2 88,6 89,0 89,3 89,7 90,1 90,4 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8

Biopanna Kba GWh 42,6 43,7 44,8 46,0 47,1 48,2 49,3 50,4 51,5 52,6 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

BKVV Kba GWh 6,4 6,9 7,5 8,0 8,6 9,2 9,7 10,3 10,8 11,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

VP Kba GWh 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Bioolja Kba GWh 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Oljepanna Kba GWh 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Spillvärme Värö GWh 144,3 145,5 146,7 148,0 149,2 150,4 151,6 152,8 154,1 155,3 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5

Nya biopannor Vbg GWh 25,9 27,5 29,0 30,6 32,2 33,7 35,3 36,9 38,4 40,0 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6

Spetsånga Värö GWh 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Bioolja Vbg GWh 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Naturgas Vbg GWh 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

KVV Fbg GWh 76,1 77,5 78,9 80,3 81,7 83,1 84,5 85,9 87,3 88,7 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Spettet Fbg GWh 8,2 8,4 8,5 8,6 8,8 8,9 9,1 9,2 9,3 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Bioolja Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Naturgas Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oljepanna Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kristinehed P3 Hstd GWh 308,5 309,0 309,5 310,0 310,5 311,0 311,5 312,0 312,5 313,0 313,4 313,4 313,4 313,4 313,4 313,4 313,4 313,4 313,4 313,4

Kristinehed P1-2 Hstd GWh 170,3 171,4 172,5 173,5 174,6 175,7 176,7 177,8 178,8 179,9 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0

Pilkington Hstd GWh 54,6 55,3 56,0 56,7 57,3 58,0 58,7 59,4 60,1 60,8 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5

Oceanen bio-KVV Hstd GWh 100,1 102,9 105,6 108,4 111,1 113,9 116,6 119,4 122,1 124,9 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6

Oceanen gas Hstd GWh 43,7 47,4 51,1 54,8 58,5 62,2 65,8 69,5 73,2 76,9 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6

Bäckagård Hstd GWh 5,8 6,7 7,5 8,4 9,3 10,2 11,1 12,0 12,8 13,7 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

Bioolja Lhlm GWh 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Spillvärme Hylte GWh 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Spetsånga Hylte GWh 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokala VP GWh 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4

Lokala pelletspannor GWh 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4

Elproduktion

El Kristinehed P3 GWh 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1

El KVV Falkenberg GWh 30,4 31,0 31,5 32,1 32,7 33,2 33,8 34,3 34,9 35,5 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

El Oceanen GWh 8,0 8,2 8,5 8,7 8,9 9,1 9,3 9,6 9,8 10,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
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Existerande ledningar:     FH    HL   

Litet KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Bränslekostnad värme

HVV Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Biopanna Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

BKVV Kba kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

VP Kba kr/MWh 213,4 217,0 220,5 225,1 228,3 231,6 235,1 238,5 242,0 244,8 247,1 250,2 253,2 256,0 258,9 261,9 264,8 267,9 267,4 271,4

Bioolja Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Oljepanna Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Värö kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya biopannor Vbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spetsånga Värö kr/MWh 75,3 76,8 78,3 79,9 81,5 83,1 84,7 86,4 88,2 89,9 91,7 93,6 95,4 97,3 99,3 101,3 103,3 105,4 107,5 109,6

Bioolja Vbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Vbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

KVV Fbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spettet Fbg kr/MWh 265,6 270,9 276,3 281,8 287,5 293,2 299,1 305,1 311,2 317,4 323,8 330,2 336,8 343,6 350,4 357,4 364,6 371,9 379,3 386,9

Bioolja Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Fbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Oljepanna Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Kristinehed P3 Hstd kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

Kristinehed P1-2 Hstd kr/MWh -209,0 -188,1 -169,3 -152,3 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5

Pilkington Hstd kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oceanen bio-KVV Hstd kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Oceanen gas Hstd kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Bäckagård Hstd kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Bioolja Lhlm kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Hylte kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetsånga Hylte kr/MWh 111,6 114,9 118,4 121,9 125,6 129,4 133,2 137,2 141,3 145,6 150,0 154,5 159,1 163,9 168,8 173,8 179,1 184,4 190,0 195,7

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker kr/MWh 370,6 378,0 385,6 393,3 401,1 409,2 417,3 425,7 434,2 442,9 451,7 460,8 470,0 479,4 489,0 498,8 508,7 518,9 529,3 539,9

Lokala VP kr/MWh 556,0 564,3 572,8 581,4 590,1 599,0 608,0 617,1 626,3 635,7 645,3 654,9 664,8 674,7 684,9 695,1 705,6 716,1 726,9 737,8

Lokala pelletspannor kr/MWh 609,0 621,2 633,6 646,3 659,2 672,4 685,8 699,5 713,5 727,8 742,4 757,2 772,4 787,8 803,6 819,6 836,0 852,7 869,8 887,2

Bränslekostnad el

El Kristinehed P3 kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

El KVV kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

El Oceanen kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Elpriser

Marknadspris el kr/MWh 450,0 456,8 463,6 470,6 477,6 484,8 492,0 499,4 506,9 514,5 522,2 530,1 538,0 546,1 554,3 562,6 571,0 579,6 588,3 597,1

Elcertifikatpris kr/MWh 220,0 220,7 221,3 222,0 222,7 223,3 224,0 224,7 225,3 226,0 226,7 227,4 228,1 228,7 229,4 230,1 230,8 231,5 232,2 232,9

Kvot elcertifikat 8,9% 9,4% 9,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,2% 11,2% 11,3% 10,6% 9,4% 9,0% 8,3% 7,5% 6,7% 5,9% 5,0% 4,2%

Produktionskostnader

Produktionskostnad värme Mkr 87,2 106,0 124,3 142,3 159,4 170,7 182,6 194,9 207,7 221,1 235,0 241,8 248,9 256,1 263,5 271,0 278,8 286,7 294,8 303,2

Produktionskostnad el Mkr -3,8 -2,1 -0,5 1,0 2,3 2,7 3,2 3,7 4,1 4,6 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,9

Intäkter

Elintäkt Mkr 50,2 51,3 52,4 53,6 54,8 56,0 57,2 58,4 59,7 61,0 62,3 63,3 64,2 65,2 66,2 67,1 68,2 69,2 70,2 71,3

Elcertifikat Mkr 8,5 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5 8,2 8,2 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,4

Investeringar

Transiteringsledningar Mkr 323,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetslastanläggningar Mkr 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kraftvärmeverk Falkenberg Mkr 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Närvärmenät inkl FC övriga Mkr 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Existerande ledningar:     FH      

Stort KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Värmebehov

Värmeleverans fjv Kungsbacka GWh 130,0 132,5 135,0 137,5 140,0 142,5 145,0 147,5 150,0 152,5 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0

Värmeleverans fjv Varberg GWh 160,0 163,0 166,0 169,0 172,0 175,0 178,0 181,0 184,0 187,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

Värmeleverans fjv Falkenberg GWh 71,0 71,4 71,8 72,2 72,6 73,0 73,4 73,8 74,2 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Värmeleverans fjv Halmstad GWh 550,0 560,0 570,0 580,0 590,0 600,0 610,0 620,0 630,0 640,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Värmeleverans fjv Laholm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Värmeleverans fjv Hyltebruk GWh 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Värmeleverans fjv mindre orter GWh 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4

Värmeförsäljning närvärme Träslövsläge, Tvååler GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokal värmeproduktion Laholm GWh 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8

Lokal värmeproduktion mindre orter GWh 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4

Värmeproduktion

HVV Kba GWh 87,1 87,5 87,9 88,2 88,6 89,0 89,3 89,7 90,1 90,4 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8

Biopanna Kba GWh 42,6 43,7 44,8 46,0 47,1 48,2 49,3 50,4 51,5 52,6 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

BKVV Kba GWh 6,4 6,9 7,5 8,0 8,6 9,2 9,7 10,3 10,8 11,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

VP Kba GWh 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Bioolja Kba GWh 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Oljepanna Kba GWh 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Spillvärme Värö GWh 144,3 145,5 146,7 148,0 149,2 150,4 151,6 152,8 154,1 155,3 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5

Nya biopannor Vbg GWh 25,9 27,5 29,0 30,6 32,2 33,7 35,3 36,9 38,4 40,0 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6

Spetsånga Värö GWh 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Bioolja Vbg GWh 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Naturgas Vbg GWh 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

KVV Fbg GWh 138,3 142,0 145,7 149,5 153,2 156,9 160,6 164,3 168,1 171,8 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5

Spettet Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bioolja Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Naturgas Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oljepanna Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kristinehed P3 Hstd GWh 304,1 304,7 305,2 305,8 306,3 306,9 307,5 308,0 308,6 309,2 309,7 309,7 309,7 309,7 309,7 309,7 309,7 309,7 309,7 309,7

Kristinehed P1-2 Hstd GWh 163,9 165,2 166,4 167,7 169,0 170,3 171,5 172,8 174,1 175,3 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6

Pilkington Hstd GWh 50,2 51,0 51,8 52,6 53,4 54,2 55,0 55,8 56,6 57,4 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2

Oceanen bio-KVV Hstd GWh 35,4 38,3 41,1 44,0 46,8 49,7 52,6 55,4 58,3 61,2 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

Oceanen gas Hstd GWh 17,5 18,8 20,2 21,6 23,0 24,3 25,7 27,1 28,5 29,8 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2

Bäckagård Hstd GWh 2,5 3,1 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1 6,7 7,3 7,9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Bioolja Lhlm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spillvärme Hylte GWh 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Spetsånga Hylte GWh 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokala VP GWh 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7

Lokala pelletspannor GWh 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7

Elproduktion

El Kristinehed P3 GWh 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1

El KVV Falkenberg GWh 55,3 56,8 58,3 59,8 61,3 62,8 64,2 65,7 67,2 68,7 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2

El Oceanen GWh 2,8 3,1 3,3 3,5 3,7 4,0 4,2 4,4 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
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Existerande ledningar:     FH       

Stort KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Bränslekostnad värme

HVV Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Biopanna Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

BKVV Kba kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

VP Kba kr/MWh 213,4 217,0 220,5 225,1 228,3 231,6 235,1 238,5 242,0 244,8 247,1 250,2 253,2 256,0 258,9 261,9 264,8 267,9 267,4 271,4

Bioolja Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Oljepanna Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Värö kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya biopannor Vbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spetsånga Värö kr/MWh 75,3 76,8 78,3 79,9 81,5 83,1 84,7 86,4 88,2 89,9 91,7 93,6 95,4 97,3 99,3 101,3 103,3 105,4 107,5 109,6

Bioolja Vbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Vbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

KVV Fbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spettet Fbg kr/MWh 265,6 270,9 276,3 281,8 287,5 293,2 299,1 305,1 311,2 317,4 323,8 330,2 336,8 343,6 350,4 357,4 364,6 371,9 379,3 386,9

Bioolja Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Fbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Oljepanna Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Kristinehed P3 Hstd kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

Kristinehed P1-2 Hstd kr/MWh -209,0 -188,1 -169,3 -152,3 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5

Pilkington Hstd kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oceanen bio-KVV Hstd kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Oceanen gas Hstd kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Bäckagård Hstd kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Bioolja Lhlm kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Hylte kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetsånga Hylte kr/MWh 111,6 114,9 118,4 121,9 125,6 129,4 133,2 137,2 141,3 145,6 150,0 154,5 159,1 163,9 168,8 173,8 179,1 184,4 190,0 195,7

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker kr/MWh 370,6 378,0 385,6 393,3 401,1 409,2 417,3 425,7 434,2 442,9 451,7 460,8 470,0 479,4 489,0 498,8 508,7 518,9 529,3 539,9

Lokala VP kr/MWh 556,0 564,3 572,8 581,4 590,1 599,0 608,0 617,1 626,3 635,7 645,3 654,9 664,8 674,7 684,9 695,1 705,6 716,1 726,9 737,8

Lokala pelletspannor kr/MWh 609,0 621,2 633,6 646,3 659,2 672,4 685,8 699,5 713,5 727,8 742,4 757,2 772,4 787,8 803,6 819,6 836,0 852,7 869,8 887,2

Bränslekostnad el

El Kristinehed P3 kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

El KVV kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

El Oceanen kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Elpriser

Marknadspris el kr/MWh 450,0 456,8 463,6 470,6 477,6 484,8 492,0 499,4 506,9 514,5 522,2 530,1 538,0 546,1 554,3 562,6 571,0 579,6 588,3 597,1

Elcertifikatpris kr/MWh 220,0 220,7 221,3 222,0 222,7 223,3 224,0 224,7 225,3 226,0 226,7 227,4 228,1 228,7 229,4 230,1 230,8 231,5 232,2 232,9

Kvot elcertifikat 8,9% 9,4% 9,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,2% 11,2% 11,3% 10,6% 9,4% 9,0% 8,3% 7,5% 6,7% 5,9% 5,0% 4,2%

Produktionskostnader

Produktionskostnad värme Mkr 93,5 110,6 127,2 143,4 158,6 168,2 178,1 188,3 199,0 210,0 221,4 227,4 233,5 239,8 246,2 252,7 259,4 266,2 273,2 280,3

Produktionskostnad el Mkr 1,0 3,1 5,0 6,9 8,5 9,4 10,2 11,1 12,0 12,9 13,9 14,3 14,8 15,2 15,7 16,2 16,7 17,2 17,8 18,3

Intäkter

Elintäkt Mkr 59,1 60,7 62,5 64,2 66,0 67,8 69,7 71,6 73,5 75,5 77,5 78,7 79,9 81,1 82,3 83,5 84,8 86,0 87,3 88,6

Elcertifikat Mkr 12,8 13,2 13,6 14,1 14,5 14,9 15,3 15,8 16,2 16,6 17,1 16,0 16,0 16,1 16,1 16,2 16,2 16,3 16,3 16,3

Investeringar

Transiteringsledningar Mkr 248,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetslastanläggningar Mkr 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kraftvärmeverk Falkenberg Mkr 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Närvärmenät inkl FC övriga Mkr 67,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Existerande ledningar:     FH    HL  

Stort KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Värmebehov

Värmeleverans fjv Kungsbacka GWh 130,0 132,5 135,0 137,5 140,0 142,5 145,0 147,5 150,0 152,5 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0

Värmeleverans fjv Varberg GWh 160,0 163,0 166,0 169,0 172,0 175,0 178,0 181,0 184,0 187,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

Värmeleverans fjv Falkenberg GWh 71,0 71,4 71,8 72,2 72,6 73,0 73,4 73,8 74,2 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Värmeleverans fjv Halmstad GWh 550,0 560,0 570,0 580,0 590,0 600,0 610,0 620,0 630,0 640,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Värmeleverans fjv Laholm GWh 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8

Värmeleverans fjv Hyltebruk GWh 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Värmeleverans fjv mindre orter GWh 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9

Värmeförsäljning närvärme Träslövsläge, Tvååler GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokal värmeproduktion Laholm GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lokal värmeproduktion mindre orter GWh 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9

Värmeproduktion

HVV Kba GWh 87,1 87,5 87,9 88,2 88,6 89,0 89,3 89,7 90,1 90,4 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8

Biopanna Kba GWh 42,6 43,7 44,8 46,0 47,1 48,2 49,3 50,4 51,5 52,6 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

BKVV Kba GWh 6,4 6,9 7,5 8,0 8,6 9,2 9,7 10,3 10,8 11,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

VP Kba GWh 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Bioolja Kba GWh 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Oljepanna Kba GWh 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Spillvärme Värö GWh 144,3 145,5 146,7 148,0 149,2 150,4 151,6 152,8 154,1 155,3 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5

Nya biopannor Vbg GWh 25,9 27,5 29,0 30,6 32,2 33,7 35,3 36,9 38,4 40,0 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6

Spetsånga Värö GWh 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Bioolja Vbg GWh 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Naturgas Vbg GWh 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

KVV Fbg GWh 144,8 148,4 151,9 155,5 159,1 162,6 166,2 169,7 173,3 176,9 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4

Spettet Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bioolja Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Naturgas Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oljepanna Fbg GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kristinehed P3 Hstd GWh 309,2 309,7 310,2 310,6 311,1 311,6 312,1 312,6 313,1 313,6 314,0 314,0 314,0 314,0 314,0 314,0 314,0 314,0 314,0 314,0

Kristinehed P1-2 Hstd GWh 170,8 171,8 172,9 174,0 175,0 176,1 177,1 178,2 179,2 180,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3

Pilkington Hstd GWh 54,8 55,5 56,2 56,9 57,6 58,2 58,9 59,6 60,3 61,0 61,6 61,6 61,6 61,6 61,6 61,6 61,6 61,6 61,6 61,6

Oceanen bio-KVV Hstd GWh 64,2 67,0 69,8 72,5 75,3 78,1 80,8 83,6 86,4 89,1 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9

Oceanen gas Hstd GWh 23,7 25,5 27,3 29,1 31,0 32,8 34,6 36,4 38,2 40,1 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9

Bäckagård Hstd GWh 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0 7,7 8,4 9,1 9,8 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Bioolja Lhlm GWh 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Spillvärme Hylte GWh 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Spetsånga Hylte GWh 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker GWh 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lokala VP GWh 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4

Lokala pelletspannor GWh 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4

Elproduktion

El Kristinehed P3 GWh 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1

El KVV Falkenberg GWh 57,9 59,4 60,8 62,2 63,6 65,0 66,5 67,9 69,3 70,7 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2

El Oceanen GWh 5,1 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 7,1 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
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Existerande ledningar:     FH    HL   

Stort KVV i Falkenberg

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Bränslekostnad värme

HVV Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Biopanna Kba kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

BKVV Kba kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

VP Kba kr/MWh 213,4 217,0 220,5 225,1 228,3 231,6 235,1 238,5 242,0 244,8 247,1 250,2 253,2 256,0 258,9 261,9 264,8 267,9 267,4 271,4

Bioolja Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Oljepanna Kba kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Värö kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya biopannor Vbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spetsånga Värö kr/MWh 75,3 76,8 78,3 79,9 81,5 83,1 84,7 86,4 88,2 89,9 91,7 93,6 95,4 97,3 99,3 101,3 103,3 105,4 107,5 109,6

Bioolja Vbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Vbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

KVV Fbg kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

Spettet Fbg kr/MWh 265,6 270,9 276,3 281,8 287,5 293,2 299,1 305,1 311,2 317,4 323,8 330,2 336,8 343,6 350,4 357,4 364,6 371,9 379,3 386,9

Bioolja Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Naturgas Fbg kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Oljepanna Fbg kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Kristinehed P3 Hstd kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

Kristinehed P1-2 Hstd kr/MWh -209,0 -188,1 -169,3 -152,3 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5 -138,5

Pilkington Hstd kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oceanen bio-KVV Hstd kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Oceanen gas Hstd kr/MWh 588,9 606,6 624,8 643,5 662,8 682,7 703,2 724,3 746,0 768,4 791,4 815,2 839,6 864,8 890,7 917,5 945,0 973,3 1002,5 1032,6

Bäckagård Hstd kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Bioolja Lhlm kr/MWh 977,8 1007,1 1037,3 1068,4 1100,5 1133,5 1167,5 1202,5 1238,6 1275,8 1314,1 1353,5 1394,1 1435,9 1479,0 1523,3 1569,0 1616,1 1664,6 1714,5

Spillvärme Hylte kr/MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetsånga Hylte kr/MWh 111,6 114,9 118,4 121,9 125,6 129,4 133,2 137,2 141,3 145,6 150,0 154,5 159,1 163,9 168,8 173,8 179,1 184,4 190,0 195,7

Närvärme biopannor Träslövsläge, Tvååker kr/MWh 370,6 378,0 385,6 393,3 401,1 409,2 417,3 425,7 434,2 442,9 451,7 460,8 470,0 479,4 489,0 498,8 508,7 518,9 529,3 539,9

Lokala VP kr/MWh 556,0 564,3 572,8 581,4 590,1 599,0 608,0 617,1 626,3 635,7 645,3 654,9 664,8 674,7 684,9 695,1 705,6 716,1 726,9 737,8

Lokala pelletspannor kr/MWh 609,0 621,2 633,6 646,3 659,2 672,4 685,8 699,5 713,5 727,8 742,4 757,2 772,4 787,8 803,6 819,6 836,0 852,7 869,8 887,2

Bränslekostnad el

El Kristinehed P3 kr/MWh -183,1 -164,8 -148,3 -133,5 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3 -121,3

El KVV kr/MWh 247,1 252,1 257,1 262,3 267,5 272,8 278,3 283,9 289,5 295,3 301,2 307,3 313,4 319,7 326,1 332,6 339,3 346,0 353,0 360,0

El Oceanen kr/MWh 252,9 258,0 263,2 268,4 273,8 279,3 284,9 290,5 296,4 302,3 308,3 314,5 320,8 327,2 333,8 340,4 347,2 354,2 361,3 368,5

Elpriser

Marknadspris el kr/MWh 450,0 456,8 463,6 470,6 477,6 484,8 492,0 499,4 506,9 514,5 522,2 530,1 538,0 546,1 554,3 562,6 571,0 579,6 588,3 597,1

Elcertifikatpris kr/MWh 220,0 220,7 221,3 222,0 222,7 223,3 224,0 224,7 225,3 226,0 226,7 227,4 228,1 228,7 229,4 230,1 230,8 231,5 232,2 232,9

Kvot elcertifikat 8,9% 9,4% 9,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,2% 11,2% 11,3% 10,6% 9,4% 9,0% 8,3% 7,5% 6,7% 5,9% 5,0% 4,2%

Produktionskostnader

Produktionskostnad värme Mkr 78,0 95,7 112,9 129,7 145,5 155,4 165,8 176,6 187,8 199,4 211,5 217,5 223,7 230,0 236,5 243,1 249,8 256,8 263,8 271,1

Produktionskostnad el Mkr 2,2 4,3 6,2 8,1 9,8 10,6 11,5 12,3 13,2 14,2 15,1 15,6 16,1 16,6 17,1 17,6 18,2 18,7 19,3 19,8

Intäkter

Elintäkt Mkr 61,3 63,0 64,7 66,4 68,2 70,0 71,9 73,8 75,7 77,7 79,7 80,9 82,1 83,4 84,6 85,9 87,2 88,5 89,8 91,1

Elcertifikat Mkr 13,9 14,3 14,7 15,1 15,5 15,9 16,3 16,8 17,2 17,6 18,0 16,4 16,5 16,5 16,6 16,6 16,7 16,7 16,8 16,8

Investeringar

Transiteringsledningar Mkr 372,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spetslastanläggningar Mkr 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kraftvärmeverk Falkenberg Mkr 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Närvärmenät inkl FC övriga Mkr 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



   

 

KONTOR  
HUVUDKONTOR VÄSTERÅS   
FVB Sverige ab 
Isolatorvägen 8 
721 37 Västerås 
Tel 021 - 81 80 50 
Fax 021 - 81 14 55 
E-post info@fvb.se 
 
 

 
 
 

 
 
 

STOCKHOLM SUNDSVALL GÄVLE 
FVB Sverige ab 
Anton Tamms väg 3 
194 34 Upplands Väsby 
Tel  08 - 5947 61 60 
Fax  08 - 5947 61 79 
E-post stockholm@fvb.se 
 
 

FVB Sverige ab 
Södra Järnvägsgatan 31 
852 37 Sundsvall 
Tel  060 - 67 27 00 
Fax  060 - 12 74 10 
E-post sundsvall@fvb.se 
 

FVB Sverige ab 
Strömmavägen 2 
803 09 Gävle 
Tel  026 - 14 01 30 
Fax  026 - 66 09 02 
E-post gavle@fvb.se 
 

BORÅS LINKÖPING NYKÖPING  
FVB Sverige ab 
Västerbrogatan 5, 2 Tr 
503 30 Borås 
Tel 033 - 12 47 80 
Fax  033 - 41 15 65 
E-post boras@fvb.se 
 
 

FVB Sverige ab 
S:t Larsgatan 41 
582 24 Linköping 
Tel  013 - 25 09 40 
Fax  013 - 25 09 45 
E-post linkoping@fvb.se 
 

FVB Sverige ab 
Fruängsgatan 22 
611 31 Nyköping 
Tel  0155 - 20 30 80 
Fax  0155 - 28 25 45 
E-post nykoping@fvb.se 
 

Mer information om kontorsadresser finns på www.fvb.se 

 

 

 

Som Sveriges ledande energikonsult har vi en arbetsmodell 
som ökar effektiviteten, reducerar kostnaderna och minskar 
koldioxidutsläppen.  
   Våra kunder, privata som offentliga, återfinns inom 
sektorer som energi, fastighet och industri. Alla kunder är 
olika och alla uppdrag är unika. Behoven, kraven och 
önskemålen styrs av de lokala förutsättningarna.  
 

Men ett är gemensamt. Och det är vår försorg om helheten, 
vår förmåga att med smart teknik skapa hållbara och 
samordnande lösningar – tekniskt, ekonomiskt och 
miljömässigt. 
   Vi kallar det Energilösningar i kubik. Det är ingenting för alla 
men det är allt för våra kunder. Välkommen till FVB, Sveriges 
ledande energikonsultbolag.  
 

Läs mer på www.fvb.se 
 


